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Наименование участка 

сети

Суммарная 

мощность ПС, 

ТП, РП, кВт

Подключенная 

мощность 

заявителей, кВт

Резерв мощно-

сти на начало 

периода, кВт

Заявленная 

мощность в 

текущ. пер., кВт

Резерв мощно-

сти на конец 

периода, кВт

Уровень напря-

жения подклю-

чения, кВ

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 

35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

за 4 квартал 2017 года

0,38

ТП-82 360 128,54 231 6 225 0,38

ТП-76 284 ― ― 27

1385 6

ТП-52 225 ― ― 0,38

Ф-1 ВЛ-6 кВ 3139 1471 1668 283

0,38

ТП-117 360 116,10 243,90 243,90 0,38

ТП-113 57 ― ―

215,29 0,38

ТП-92 360 67,53 292,47 35 257,47 0,38

ТП-82А 284 68,71 215,29

236 0,38

ТП-142 (2 СШ) 360 84,12 275,88 80 196 0,38

ТП-142 (1 СШ) 360 44,43 315,57 80

0,38

ТП-130 360 22,51 337,49 55 282 0,38

ТП-117А 567 ― ―

0,38

ТП-181 144 ― ― 0,38

ТП-180 144 ― ―

0,38

ТП-161 144 7,11 136,89 137 0,38

ТП-154 225 ― ― ―

0,38

Ф-2 ВЛ-6 кВ 3139 1952 1187 635 552 6

ТП-262 144 ― ―

0,38

ТП-244 проект ― ― ― 0,38

ТП-224 ― ― ―

193 0,38

ТП-23 (2 СШ) 360 314 46 54 -8 0,38

ТП-23 (1 СШ) 360 86 275 82

122 0,38

ТП-20 567 241 327 73 254 0,38

ТП-10 284 78 206 84

94 0,38

ТП-110 (2 СШ) 360 95 265 20,0 245 0,38

ТП-110 (1 СШ) 360 244 116 22,0

176 0,38

ТП-72 (2 СШ) 225 178 47 47 0,38

ТП-72 (1 СШ) 225 49 176

324 0,38

ТП-220 (2 СШ) 567 ― ― 0,38

ТП-139 360 6 354 30

0,38

ТП-116 567 132 435 25 410 0,38

ТП-110 проект ― ― ― 160,0

1514 6

ТП-27 (1 СШ) 360 109 251 15 236 0,38

Ф-3 ВЛ-6 кВ 3237 1236 2001 487

0,38

ТП-269 (2 СШ) 567 ― ― 85 0,38

ТП-230 225 ― ―

35 0,38

ТП-44 360 266 94 72,00 22 0,38

ТП-35 (2 СШ) 360 75 285 250,0

217 0,38

ТП-35 (1 СШ) 360 199 161 150,0 11 0,38

ТП-27 (2 СШ) 360 143 217

388 0,38

ТП-51А (1 СШ) 1440 34 1406 1406 0,38

ТП-45 567 179 388

1134 0,38

Ф-4 ВЛ-6 кВ 3237 3011 226 144 82 6

ТП-224 проект 1134 0 1134

317 0,38

ТП-58 (1 СШ) 567 187 380 130 250 0,38

ТП-56 (2 СШ) 360 43 317

1372 0,38

ТП-56 (1 СШ) 360 89 271 271 0,38

ТП-51А (2 СШ) 1440 68 1372

352 0,38

ТП-87 (2 СШ) 360 24 336 336 0,38

ТП-87 (1 СШ) 567 201 366 14,00

399 0,38

ТП-80 360 201 159 159 0,38

ТП-58 (2 СШ) 567 168 399

745 0,38

ТП-153 360 169 191 191 0,38

ТП-106 (1 СШ) 900 155 745

296 0,38

ТП-101 (2 СШ) 567 191 376 376 0,38

ТП-101 (1 СШ) 567 271 296

897 0,38

ТП-157 (1 СШ) 900 162 738 288 451 0,38

ТП-156 (2 СШ) 900 3 897

4811 6

ТП-156 (1 СШ) 900 207 693 693 0,38

Ф-5 КЛ-6 кВ 6454 755 5699 889

568 0,38

ТП-158 (1 СШ) 567 50 517 517 0,38

ТП-157 (2 СШ) 900 132 768 200

0,38―250,00―――Проект



465 0,38

ТП-240 (1 СШ) проект 1440 ― ― 0,38

ТП-158 (2 СШ) 567 102 465

116 0,38

ТП-55А 567 296 271 82,5 188 0,38

ТП-54 360 153 207 91

0,38

Ф-6 ВЛ-6 кВ 3237 2393 844 254 591 6

ТП-358 (1 СШ) проект 567 ― ― 401

686 0,38

ТП-85А (2 СШ) 900 63 837 837 0,38

ТП-85А (1 СШ) 900 214 686

450 0,38

ТП-85 (2 СШ) 567 63 504 80,0 424 0,38

ТП-85 (1 СШ) 567 117 450

315 0,38

ТП-89 (1 СШ) 360 178 182 182 0,38

ТП-88 360 45 315

630 0,38

ТП-85нов (2 СШ) 900 4 896 896 0,38

ТП-85нов (1 СШ) 900 270 630

0,38

ТП-118А (2 СШ) 360 ― ― 0,38

ТП-118А (1 СШ) 360 ― ―

253 0,38

ТП-104 284 11 273 273 0,38

ТП-89 (2 СШ) 360 107 253

-1414 6

ТП-1 284 85 199 199 0,38

Ф-7 ВЛ-6 кВ 2599 3766 -1167 247

0,38

ТП-205 проект 227,84 0 227,84 0,38

ТП-167 360 ― ―

259 0,38

ТП-64 360 ― ― 80 0,38

ТП-47 (2 СШ) 360 101 259

398 0,38

ТП-47 (1 СШ) 360 105 255 15 239 0,38

ТП-18 567 129 438 40

0,38

ТП-129 144 ― ― 0,38

ТП-128 144 ― ―

0,38

ТП-112 23 ― ― 0,38

ТП-111 57 ― ―

0,38

ТП-152 567 464 103 16 87 0,38

ТП-148А 900 ― ―

0,38

ТП-148 57 ― ― 0,38

ТП-131 360 ― ―

0,38

ТП-215 144 ― ― 5 0,38

ТП-196 360 ― ―

0,38

ТП-194 567 153 414 76 338 0,38

ТП-178 225 ― ―

0,38

ТП-318 150 ― ― 15 0,38

ТП-268 ГСМ-2 170 ― ―

0,38

ТП-235 288 ― ― 0,38

ТП-221 (1 СШ) 225 ― ―

0,38

ТП-237 ― ― ― 0,38

КТП-248 ДНТ Удача-2 90 ― ―

0,38

КТП-247 ДНТ Север 90 ― ― 0,38

ГСМ-1 (аэропорт) 300 ― ―

0,38

ТП-261 проект ― ― ― 0,38

ТП-248 проект 90 ― ―

0,38

ТП-229 проект 225 ― ― 0,38

ГСМ-1 225 ― ―

0,38

ТП-119 (1 СШ) 567 328 239 10 229 0,38

ТП-83 225 ― ―

443 6

ТП-50 567 272 295 22 273 0,38

Ф-8 ВЛ-6 кВ 3237 2305 932 490

563 0,38

ТП-147 (1 СШ) 567 0 567 6 561 0,38

ТП-144 (2 СШ) 900 304 596 33

333 0,38

ТП-144 (1 СШ) 900 297 603 216 387 0,38

ТП-119 (2 СШ) 567 113 454 122

0,38

ТП-260 проект 0 0,38

ТП-220 (1 СШ) 567 ― ―

342 0,38

ТП-151 360 165 195 31 164 0,38

ТП-147 (2 СШ) 567 175 392 50

303 0,38

ТП-22 (1 СШ) 567 341 226 226 0,38

ТП-21 (2 СШ) 567 181 386 83

429 6

ТП-21 (1 СШ) 360 125 235 23 212 0,38

Ф-9 ВЛ-6 кВ 3237 2354 883 454,0

0,38

ТП-43 360 133 227 7 220 0,38

ТП-28А 360 ― ―

416 0,38

ТП-28 144 ― ― 0,38

ТП-22 (2 СШ) 567 151 416

260 0,38

ТП-90 (2 СШ) 567 66 501 20 481 0,38

ТП-90 (1 СШ) 360 100 260

61 0,38

ТП-69 144 ― ― 0,38

ТП-65 284 83 201 140



327 0,38

ТП-137 (2 СШ) 360 5 355 100 255 0,38

ТП-137 (1 СШ) 360 33 327

542 0,38

ТП-95 360 78 282 81 201 0,38

ТП-93 567 25 542

900 0,38

Ф-10 цепь 2 КЛ-6 кВ 14596 5934 8662 716 7946 6

ТП РП-2 (Т-2) 900 0 900

1250 6

РП-2 (2 СШ) 6 кВ 0 0,38

Ф-10 цепь 1 ВЛ-6 кВ 10300 7661 2639 1389

2827 6

РП-1 (2 СШ) 6 кВ 0 0,38

Ф-11 цепь 1 ВЛ-6 кВ 5689 2648 3041 214

0 0,38

ТП РП-2 (Т-1) 900 0 900 900 0,38

РП-2 (1 СШ) 6 кВ

709 0,38

ТП РП-1(Т-1) 900 226 674 36 638 0,38

РП-1 (1 СШ) 6 кВ 900 191 709

858 0,38

Ф-11 цепь 2 ВЛ-6 кВ 5984 6258 -274 1324 -1598 6

ТП РП-1 (Т-2) 900 0 900 42

639 0,38

ТП-126А 360 114 246 0,38

ТП-126 (1 СШ) (Т-3,Т-4) 900 261 639

3276 6

ТП-126 (1 СШ) (Т-1,Т-2) 567 79 488 488 0,38

Ф-12 цепь 1 ВЛ-6 кВ 4414 1138 3276 0

0,38

Ф-12 цепь 2 ВЛ-6 кВ 4414 932 3482 0 3482 6

ТП-325 проект ― ― ―

0,38

ТП-310 проект 1134 ― ― 0,38

ЦРП Аэропорт (2 СШ) ― ― ―

91 0,38

ТП-126В (1 СШ) 360 137 223 223 0,38

ТП-126Б 144 53 91

558 0,38

ТП-126 (2 СШ) (Т-4) 900 165 735 735 0,38

ТП-126 (2 СШ) (Т-2) 567 9 558

0,38

ТП-2 ДНТ Надежда 567 ― ― 0,38

ТП-1 ДНТ Надежда 567 ― ―

309 0,38

ЦРП Аэропорт (1 СШ) ― ― ― 0,38

ТП-126В (2 СШ) 360 51 309

2452 6

ТП-118 360 ― ― 0,38

Ф-13 ВЛ-6 кВ 2599 147 2452 0

0,38

ТП-304 проект 1134 ― ―

ТП-259 проект ― ― ―

34 0,38

ТП-66 (1 СШ) 567 217 350 130,0 220 0,38

ТП-57 567 413 154 120

40 6

ТП-6 360 131 229 80 149 0,38

Ф-14 КЛ-6 кВ 3237 2580 657 618

86 0,38

ТП-124 225 135 90 90 0,38

ТП-94 360 274 86

304 0,38

ТП-68 225 ― ― 0,38

ТП-66 (2 СШ) 567 191 376 73

494 0,38

ТП-192 (2 СШ) 567 108 459 459 0,38

ТП-192 (1 СШ) 567 68 499 5

42 0,38

ТП-168 225 ― ― 0,38

ТП-164 567 315 252 210

486 0,38

ТП-30 (2 СШ) 567 153 414 414 0,38

ТП-30 (1 СШ) 567 81 486

1624 6

ТП-5 567 249 318 99 219 0,38

Ф-15 КЛ-6 кВ 3237 1462 1775 151

174 0,38

ТП-79 (2 СШ) 360 125 235 235 0,38

ТП-79 (1 СШ) 360 171 189 15

198 0,38

ТП-55 (2 СШ) 567 175 392 28,0 364 0,38

ТП-55 (1 СШ) 360 153 207 9,0

478 6

ТП-8 (2 СШ) 1125 168 957 33 924 0,38

Ф-16 КЛ-6 кВ 3237 2354 883 405

0,38

ТП-273 проект ― ― ― 0,38

ТП-243 проект ― ― ―

126 0,38

ТП-38 (1 СШ) 900 68 832 832 0,38

ТП-32 360 234 126

286 0,38

ТП-9 (2 СШ) 567 141 426 140 286 0,38

ТП-9 (1 СШ) 567 161 406 121

199 0,38

ТП-136 (1 СШ) 567 304 263 45 219 0,38

ТП-62 (2 СШ) 360 161 199

635 0,38

ТП-62 (1 СШ) 360 54 306 2 304 0,38

ТП-38 (2 СШ) 900 265 635

844 0,38

ТП-182 (2 СШ) 900 57 843 843 0,38

ТП-182 (1 СШ) 900 56 844

386 0,38

ТП-162 567 41 526 526 0,38

ТП-136 (2 СШ) 567 116 451 65,0

0,38

Ф-17 КЛ-6 кВ 3237 2129 1108 1072 36 6

ТП-206 проект ― ― ―



408 0,38

ТП-71 (2 СШ) 567 99 468 30 438 0,38

ТП-71 (1 СШ) 567 94 473 65

0,38

ТП-146 225 52 173 92 81 0,38

ТП-119А 567 191 376

0,38

ТП-105 144 ― ― 0,38

ТП-102 450 ― ―

0,38

ТП-203 567 143 424 122 302 0,38

ТП-177 проект ― ― ― 170

282 0,38

ТП-163А 567 229 338 338 0,38

ТП-163 567 262 305 23

0,38

ТП-264 проект ― ― ― 130 0,38

ТП-263 проект ― ― ―

0,38

ТП-231 ― ― ― 85 0,38

ТП-214 144 ― ―

ТП-354 проект ― ― ― 121 0,38

0,38

ТП-293 проект ― ― ― 63 0,38

ТП-270 ― ― ―

2275 6

ТП-149 57 ― ― 0,38

Ф-18 ВЛ-6 кВ 3237 412 2825 550

0,38

ТП-356 проект ― ― ― 132 0,38

ТП-355 проект ― ― ― 40

― 0,38

ТП-296 360 ― ― 0,38

ТП-294 проект ― 550 ― 550

0,38

ТП-269 проект ― ― ― 0,38

ТП-234 2,7 ― ―

812 0,38

ТП-97 (2 СШ) 900 195 705 705 0,38

ТП-97 (1 СШ) 900 83 817 5

3237 6

Ф-20 КЛ-6 кВ 4905 1059 3846 45 3801 6

Ф-19 ВЛ-6 кВ (резерв) 3237 0 3237

231 0,38

ТП-122А (2 СШ) 567 0 567 40 527 0,38

ТП-122А (1 СШ) 567 336 231

404 0,38

ТП-98 (2 СШ) 567 91 476 476 0,38

ТП-98 (1 СШ) 567 163 404

456 0,38

ТП-29 (2 СШ) 567 76 491 80 411 0,38

ТП-29 (1 СШ) 567 111 456

― 6

Ф-22 ВЛ-6 кВ 3237 2482 755 1877 -1122 6

Ф-21 ВЛ-6 кВ (резерв) ― ― ― 0

800 0,38

ТП-84 (2 СШ) 900 85 815 815 0,38

ТП-84 (1 СШ) 900 84 816 16

563 0,38

ТП-67 (2 СШ) 567 214 353 353 0,38

ТП-67 (1 СШ) 567 4 563

336 0,38

ТП-240 (2 СШ) проект 1440 ― ― 1200 0,38

ТП-120 567 231 336

105 0,38

ТП-100 (2 СШ) 567 35 532 175 357 0,38

ТП-100 (1 СШ) 567 457 110 5

1365 0,38

Ф-24 цепь 1 ВЛ-6 кВ 4414 1265 3149 49 3100 6

ТП-36 (1 СШ) 1440 75 1365

0,38

Ф-23 КЛ-6 кВ 5395 579 4816 0,00 4816 6

ТП-358 (2 СШ) проект 567 ― ― 401

381 0,38

ТП-115 (2 СШ) 567 50 517 517 0,38

ТП-59 (2 СШ) 567 186 381

80 0,38

ТП-59 (1 СШ) 567 217 350 350 0,38

ТП-37 360 231 129 49

3355 6

ТП-15 360 119 241 75 166 0,38

Ф-24 цепь 2 ВЛ-6 кВ 4414 824 3590 235

430 0,38

ТП-219 (1 СШ) 567 ― ― 0,38

ТП-115А (2 СШ) 567 137 430

17 0,38

ТП-74 360 ― ― 0,38

ТП-17 360 303 57 40

136 0,38

ТП-16 360 92 268 268 0,38

ТП-15А 360 104 256 120,0

0,38

ТП-219 (2 СШ) 567 ― ― 0,38

ТП-202 900 ― ―

473 0,38

ТП-115А (1 СШ) 567 162 405 405 0,38

ТП-115 (1 СШ) 567 94 473

761 0,38

ТП-73 (1 СШ) 900 166 734 734 0,38

ТП-73 (1 СШ) 900 129 771 10

0,38

Ф-25 цепь 1 ВЛ-6 кВ 4414 2933 1481 747 734 6

ТП-208 ― ― ―

334 0,38

ТП-109 (2 СШ) 567 102 465 297 168 0,38

ТП-109 (1 СШ) 567 233 334

901 0,38

ТП-77 (2 СШ) 1125 158 967 967 0,38

ТП-77 (1 СШ) 1125 194 931 30

0,38―500―――ТП Проект



507 0,38

ТП-121А (1 СШ) 567 216 351 351 0,38

ТП-121А (1 СШ) 567 60 507

418 0,38

ТП-121 (2 СШ) 567 62 505 505 0,38

ТП-121 (1 СШ) 567 149 418

435 0,38

ТП-160 (2 СШ) 567 97 470 330 140 0,38

ТП-160 (1 СШ) 567 52 515 80,0

218 0,38

ТП-141 (1 СШ) 900 264 636 636 0,38

ТП-125 360 142 218

755 6

ТП-11 (1 СШ) 1440 73 1367 1367 0,38

Ф-25 цепь 2 ВЛ-6 кВ 4414 3178 1236 481

0,38

ТП-213 проект ― ― ― 0,38

ТП-225 567 ― ―

1185 0,38

ТП-24 (2 СШ) 1440 341 1099 105 994 0,38

ТП-24 (1 СШ) 1440 105 1335 150

1300 0,38

ТП-12 (2 СШ) 900 164 736 736 0,38

ТП-11 (2 СШ) 1440 140 1300

261 0,38

ТП-63 (1 СШ) 567 78 489 489 0,38

ТП-41 (3,4 СШ) 900 639 261

835 0,38

ТП-41 (2 СШ) 900 122 778 25 753 0,38

ТП-41 (1 СШ) 900 14 886 51

782 0,38

ТП-210 (2 СШ) 900 23 877 150 727 0,38

ТП-141 (2 СШ) 900 118 782

465 0,38

ТП-133 567 225 342 342 0,38

ТП-63 (2 СШ) 567 102 465

1403 0,38

ТП-165 (1 СШ) 1440 178 1262 1262 0,38

ТП-36 (2 СШ) 1440 37 1403

0,38

Ф-26 КЛ-6 кВ 7278 1432 5846 49 5797 6

ТП-351 ― ― ―

1308 0,38

Ф-27 ВЛ-6 кВ 3237 540 2697 0 2697 6

ТП-166 (2 СШ) 1440 127 1313 5

1225 0,38

ТП-166 (1 СШ) 1440 182 1258 44 1214 0,38

ТП-165 (2 СШ) 1440 215 1225

0,38

ТП-179А (1 СШ) 900 222 678 678 0,38

ТП-179 (1 СШ) 6 кВ ― ― ―

310 0,38

ТП-145 (2 СШ) 360 75 285 285 0,38

ТП-145 (1 СШ) 360 50 310

863 0,38

ТП-91 (1 СШ) 900 335 565 10 555 0,38

ТП-53 (2 СШ) 900 37 863

1772 6

ТП-53 (1 СШ) 900 130 770 770 0,38

Ф-28 КЛ-6 кВ 5395 2943 2452 680

727 0,38

ТП-138 (1 СШ) 900 264 636 8,000 628 0,38

ТП-107 (2 СШ) 900 173 727

652 0,38

ТП-107 (1 СШ) 900 294 606 606 0,38

ТП-91 (2 СШ) 900 223 677 25

1355 0,38

ТП-186 (1 СШ) 900 268 632 300 332 0,38

ТП-185 (2 СШ) 1440 85 1355

940 0,38

ТП-185 (1 СШ) 1440 165 1275 1275 0,38

ТП-138 (2 СШ) 1440 483 957 17

474 0,38

ТП-46 (2 СШ) 567 124 443 443 0,38

ТП-46 (1 СШ) 567 93 474

511 0,38

Ф-29 КЛ-6 кВ 5395 1893 3502 5 3497 6

ТП-186 (2 СШ) 900 69 831 320

295 0,38

ТП-108 (2 СШ) 567 51 516 516 0,38

ТП-108 (1 СШ) 567 267 300 5

560 0,38

ТП-81 (2 СШ) 900 219 681 681 0,38

ТП-81 (1 СШ) 900 340 560

5003 6

ТП-106 (2 СШ) 900 60 840 840 0,38

Ф-30 КЛ-6 кВ 5395 392 5003 0

270 0,38

ТП-127 (2 СШ) 567 144 423 423 0,38

ТП-127 (1 СШ) 567 297 270

433 0,38

Ф-32 КЛ-6 кВ 5395 1677 3718 158 3560 6

ТП-99 (2 СШ) 567 134 433

5218 6

ТП-99 (1 СШ) 567 134 433 433 0,38

Ф-31 КЛ-6 кВ 5395 177 5218 0

969 0,38

ТП-60 (2 СШ) 1440 520 920 40 880 0,38

ТП-60 (1 СШ) 1440 353 1087 118,16

360 0,38

ТП-51 (2 СШ) 284 28 256 256 0,38

ТП-51 (1 СШ) 360 0 360

430 6

ТП-140 (1 СШ) 567 230 337 135 202 0,38

Ф-33 ВЛ-6 кВ 3237 2158 1079 649

583 0,38

ТП-150 (2 СШ) 900 0 900 900 0,38

ТП-150 (1 СШ) 900 317 583

167 0,38

ТП-169 36 ― ― 0,38

ТП-140 (2 СШ) 567 262 305 138



0,38

ТП-179А (2 СШ) 900 62 838 838 0,38

ТП-179 (2 СШ) 6 кВ ― ― ―

105 0,38

ТП-275 225 ― ― 0,38

ТП-189 (2 СШ) 567 359 208 103

0,38

ТП-189 (1 СШ) 567 292 275 123 152 0,38

ТП-184 225 ― ―

0,38

ТП-280 225 ― ― 0,38

ТП-279 проект ― ― ―

0,38

ТП-277 225 ― ― 0,38

ТП-276 225 ― ―

0,38

ТП-404 900 ― ― 0,38

ТП-403 567 ― ―

0,38

ТП-402 900 ― ― 0,38

ТП-401 900 ― ―

0,38

ТП-357 проект ― ― ― 0,38

ТП-227 проект ― ― ―

0,38

ТП-226 проект ― ― ― 0,38

ТП-405 567 ― ―

3439 6

ТП-12 (1 СШ) 900 255 645 65 580 0,38

Ф-35 КЛ-6 кВ 6023 2040 3983 544

0,38

Ф-34 ВЛ-6 кВ 3237 0 3237 0 3237 6

ТП-проект ― ― ― 150

453 0,38

ТП-75 360 101 259 259 0,38

ТП-40 (2 СШ) 567 114 453

412 0,38

ТП-40 (1 СШ) 567 40 527 527 0,38

ТП-13 567 105 462 50

1385 0,38

ТП-155 (2 СШ) 1440 23 1417 1417 0,38

ТП-155 (1 СШ) 1440 55 1385

60 0,38

ТП-78 (2 СШ) 360 193 167 130 37 0,38

ТП-78 (1 СШ) 360 195 165 105

0,38

ТП-210 (1 СШ) 900 0 900 150 750 0,38

ТП-175 144 ― ―

1374 0,38

ТП-155А (2 СШ) 1440 45 1395 1395 0,38

ТП-155А (1 СШ) 1440 22 1418 44

172 0,38

ТП-7 36 ― ― 0,38

ТП-4 360 188 172

1904 6

ТП-3 36 21 15 15 0,38

Ф-36 ВЛ-6 кВ 3237 1089 2148 244

0,38

ТП-176 проект ― ― ― 70,00 0,38

ТП-174 225 ― ―

0,38

ТП-134 360 ― ― 0,38

ТП-70 567 ― ― 86

0,38

ТП-271 проект ― ― ― 0,38

ТП-257 проект ― ― ― 73

0,38

ТП-256 проект ― ― ― 0,38

ТП-233 23 ― ―

0,38

Ф-37 КЛ-6 кВ 8357 2933 5424 500 4925 6

ТП-295 567 ― ―

0,38

ТП-282 проект ― ― ― 15 0,38

ТП-271А 225 ― ―

100 0,38

ТП-96 (1 СШ) 360 226 134 41 93 0,38

ТП-33 360 225 135 35

277 0,38

ТП-19А 360 44 316 316 0,38

ТП-19 567 252 315 39

573 0,38

ТП-171 (1 СШ) 2250 376 1874 1874 0,38

ТП-159 (2 СШ) 900 187 713 140

34 0,38

ТП-159 (1 СШ) 900 386 514 245 269 0,38

ТП-96 (2 СШ) 360 326 34

ТП-173 (1 СШ) 900 0 900 900 0,38

Ф-39 КЛ-6 кВ 8357 177 8180 374

6209 6

ТП-171 (2 СШ) 2250 171 2079 2079 0,38

Ф-38 КЛ-6 кВ 8357 2148 6209 0

188 6

ТП-2 225 227 -2 -2 0,38

Ф-41 ВЛ-6 кВ 3237 2776 461 273

7947 6

ТП-173 (2 СШ) 900 48 852 8 844 0,38

Ф-40 КЛ-6 кВ 8357 29 8328 382

236 0,38

ТП-26 567 136 431 431 0,38

ТП-25 (2 СШ) 567 306 261 25,12

0,38

ТП-25 (1 СШ) 360 224 136 30 106 0,38

ТП-14 360 ― ―

0,38

ТП-34 225 ― ― 0,38

ТП-31 144 ― ―

ТП-297 проект ― ― ― 373,5 ― 0,38

ТП-297 проект ― ― ― 373,5 ― 0,38

7807 6



300 0,38

ТП-48 360 ― ― 0,38

ТП-42 567 237 330 30

0,38

ТП-132 567 ― ― 0,38

ТП-86 90 ― ―

0,38

ТП-61 360 31 329 329 0,38

ТП-49 360 ― ―

0,38

ТП-204 360 164 196 188 8 0,38

ТП-195 225 ― ―

0,38

ТП-143 360 ― ― 0,38

ТП-135 225 ― ―

0,38

ТП-245 проект ― ― ― 0,38

ТП-221 (2 СШ) 225 ― ―

0,38

ТП-197 проект 1440 ― ― 0,38

ТП-211 144 ― ―

1056 0,38

ТП-проект ― ― ― 0,38

ТП-188 (1 СШ) 1440 163 1277 221

0,38

Ф-42 КЛ-6 кВ 8357 226 8131 221 7910 6

ТП- проект ― ― ―

1237 0,38

Ф-44 КЛ-6 кВ от КРУН-3 до РП-310300 226 10074 0 10074 6

ТП-188 (2 СШ) 1440 189 1251 14

7970 6

ТП-187 проект 1125 ― ― 990 0,38

Ф-43 КЛ-6 кВ 8357 373 7984 14

6

Ф-48 РП-3 проект ― ― ― 0 6

Ф-47 РП-3 проект ― ― ― 0

6

Ф-46 КЛ-6 кВ от ПС Ц до РП-310300 ― 10300 0 6

Ф-45 КЛ-6 кВ от КРУН-3 до РП-310300 392 9908 0

192 0,38

ТП-201 567 302 265 265 0,38

ТП-123 360 145 215 23

1407 6

ТП-122 567 205 362 362 0,38

Ф-49 КЛ-6 кВ 3237 1668 1569 162

5081 6

ТП-8 (1 СШ) 1125 283 842 0 842 0,38

Ф-50 РП-3 (1 СШ) 5395 314 5081 0

196 0,38

ТП-214 144 ― ― 0,38

ТП-201А 567 232 335 139

10202 6

ТП-45 нов (1 СШ) 1440 89 1351 0,38

Ф-53 РП-3 яч. №1 10300 98 10202 0

6

Ф-52 КЛ-6 кВ КРУН-3 4659 ― 4659 0 4659 6

Ф-51 РП-3 проект ― ― ― 0

6

ТП-217 проект 2250 ― ― 2210 0,38

РП-4 проект ― ― ―

10202 6

ТП-45 нов (2 СШ) 1440 89 1351 0 1351 0,38

Ф-54 РП-3 яч. №18 10300 98 10202 0


