
Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 

№861, в разбивке по уровням напряжения за 4 квартал 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Заявленная 

максимальная 

мощность 

энергопринимающих 

устройств 

потребителя, кВт 

Использованная 

мощность 

энергопринимающих 

устройств 

потребителя в 

отчетном периоде, 

кВт 

Величина 

резервируемой 

максимальной 

мощности, кВт 

Уровень напряжения 

 

1 

ЗАО Уренгойгидромеханизация, 

Земснаряд в карьере на р. Полуй, 

г. Салехард (сезонное 

электроснабжение)  

ТУ № 1274/Э 19.01.10г. 

1400 43,800 1356,20 
 

6 кВ (СН-2) 
 

2 

ГБУЗ Многопрофильная Больница, 

Здание Окружной многопрофильной 

больницы, ранее потребитель был «ИСК 

ЯНАО ОАО»  

ТУ № 2069/2003/Э 05.11.03г. 

2524 1211,950 1312,05 6 кВ (СН-2) 
 

3 

ООО «Салехардский комбинат», 

ул. Ленина, 2, НО Региональный фонд 

развития Ямала.  

ТУ № 2205/Э 31.03.04 

1200 431,190 768,81 6 кВ (СН-2) 
 

4 

МКУ «СДЕЗ», Ресторан «Факел», 

ул. Чубынина, ранее потребитель был 

«УКС». 

ТУ № 2274/Э от 17.05.04г. 

769 115,885 653,12 6 кВ (СН-2) 
 

5 

ГУ ПТО УД Правительство ЯНАО пр. 

Молодежи, 9, Здание Администрации 

ЯНАО, (ранее потребитель был ОАО 

ИСК ЯНАО Здание Администрации 

ЯНАО), р-н правого берега р. Шайтанка 

ТУ № 2739/Э от 18.05.05г. 

1686 1120,680 565,32 6 кВ (СН-2) 
 



6 

 ООО «СК КОНТИНЕНТ», 

Многофункциональный офисно-деловой 

центр, ул. Республики-Матросова, ранее 

потребитель был ООО «Нефтестройгаз».  

УП № 121/Э от 29.05.07г.  

1672,2 455,400 1216,80 6 кВ (СН-2) 
 

7 

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию 

гостинично-туристического комплекса», 

Гостиница на 211 мест «Юрибей», р-н 

правого берега р. Шайтанки, ранее 

потребитель был ГКУ ДКСиН  

ТУ № 3795/Э от 21.06.06г. 

1100 392,216 707,78 6 кВ (СН-2) 
 

8 

«Гостинично-транспортный комплекс 

«Ямальский», р-н Горнокнязевска, ( 

ранее потребитель был ГКУ ДКСиИ 

ЯНАО Инженерное обеспечение и 

благоустройство).  

ТУ № 2679 ТП/Э от 20.02.16г.  

1780 352,960 1427,04 6 кВ (СН-2) 
 

9 

ООО «Строительная копания 

«Развития»,Строительная площадка 

ТЭС «Полярная» в г. Салехарде, р-н 

КОС-14000, ранее потребитель был 

Урал промышленный-полярный № 7 

Договор 788 ТП/Э 

1223 217,274 1005,73 6 кВ (СН-2) 
 

10 ДНТ «Надежда», северная часть города 1260 521,178 738,82 6 кВ (СН-2) 
 

11 

ООО Урал-регион ТП-45 для 

многоквартирного дома по ул. Артеева-

Республики 

2848 29,583 2818,42 6 кВ (СН-2) 
 

12 
ДНТ «Удача» (1-3 этап) договор                

№ 1041ТП/Э, Район аэропорта 
3500 1136,361 2363,64 6 кВ (СН-2) 

 

13 

ОАО «Газпром добыча Надым», 

офисный комплекс в г. Салехард, 

ул. Комсомольская. ТУ № 1119 от 

31.07.2012г. 

992 615,621 376,38 6 кВ (СН-2) 
 



14* 

ГКУ ДКСиИ ЯНАО, Трансформаторная 

подстанция в составе объекта: 

«Инженерное обеспечение и 

благоустройство гостинично-

административного комплекса 

Ямальский г. Салехард, в том числе 

ПИР, г. Салехард,  в районе реки Вась-

Юган. ТУ № 2679 от 20.02.2016г.  

1780 - 1780 6 кВ (СН-2) 
 

* Вновь введенный объект, показания в отчетный период не снимались. 


