
Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 27.01.2019 18-14

Действием защиты токовая отсечка 

отключился ВВ яч.6 ф.33 КРУН-4 ПС 

"Турбинная".

20-41 147

В результате касания металлизированной ленты от 

воздушного шарика проводов ВЛ 6 кВ фидера №33 фаз 

А и В, произошло междуфазное короткое замыкание с 

возникновением дуги. При достижении уставки 

срабатывания релейной защиты МТЗ произошло 

отключение ВВ яч. №6 фидера 6 кВ №33 действием 

релейной защиты МТЗ.

2 705

2 29.01.2019 00-28
появился сигнал "Земля в сети" на 2 с.ш. 6 

кВ КРУН-3 ПС "Турбинная"
01-39 71

Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной 

ответственности и балансовой принадлежности АО 

«Ямалавтодор».

10

0 218 0 2 715

1. Выполнить проверку оборудования системы АСДУ ТП-

179, 189, при проверке определить причины неисправности 

системы АСДУ, выполнить и разработать комплекс технико-

организационных мероприятий, предотвращающих 

повторный отказ системы АСДУ.

2. Выполнить проверку системы бесперебойного питания ТП-

179, провести проверку схемы собственных нужд ТП-179, 

выполнить и разработать комплекс технико-организационных 

мероприятий, предотвращающих повторный отказ системы 

бесперебойного питания.

11

803,80 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Суммарный недоотпуск кВт*ч

Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-

ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за январь 

2019 г.
218

Количество аварийных отключений за январь 2019 г. 2

Суммарное время по каждому объекту за январь 2019 г. мин.

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за январь 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включени

я ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 18.02.2019 21-22

действием защиты токовая отсечка 

отключился ВВ яч.17 ф.11/2 РП 6 кВ 

Центральная

22-15 53

       При монтаже наконечников провода фидера №11 цепь №2 на КРН №131, для 

удлинения шлейфов была применена шина алюминиевая сечением 60х100, к которой 

методом аргонной сварки был приварен наконечник ТА 240-20-20. В результате 

некачественно проведённой сварки (перегрева наконечника), произошло разрушение 

структуры материала, что в дальнейшем привело к его расплавлению в месте перехода 

опрессовки в лопатку наконечника при воздействии токов нагрузки. При расплавлении 

наконечника произошёл обрыв шлейфа фазы «В» на проходном изоляторе КРН №131 с 

образованием дуги. Под воздействием электрической дуги произошло термическое 

разрушение наконечников шлейфов фаз «А» и «С» и разрушение фарфоровой изоляции 

проходного изолятора.

4 672

2 21.02.2019 05-50
Появилась «земля в сети» на 2 с.ш. 6 кВ 

КРУН-3 ПС «Турбинная». 
06-47 57

Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой 

принадлежности АО «Ямалавтодор».
10

3 26.02.2019 09-25

По сигналам телеметрии РП 6 кВ 

«Центральная» 2,4 с.ш. обнаружен сброс 

нагрузки в объеме 14 МВт, отсутствует 

напряжение со стороны ПС «Северное 

сияние». Отключившихся фидеров 6 кВ нет.

11-35 130 Отключение в смежной электросетевой организации (АО "Тюменьэнерго") 22 048

130 110 0 26 730

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за февраль 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включени

я ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за февраль 

2019 г.
240

Количество аварийных отключений за февраль 2019 г. 3

Суммарное время по каждому объекту за февраль 2019 г. мин.

11

Выполнить аварийно-восстановительные работы на КРН 

№131 фидера №11 цепь №2

Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-

ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии.

Суммарный недоотпуск кВт*ч

Направить письмо в АО «Ямалавтодор» о необходимости 

организации своевременного технического обслуживания и 

ремонта  эксплуатируемого (находящегося на балансе) 

электрооборудования в установленных НТД объёмах, с целью 

поддержания данного оборудования в нормальном 

работоспособном состоянии.

7 913,68 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 29.03.2019 17-22
Появилась «земля в сети» на 1 с.ш. 6 кВ 

КРУН-3 ПС «Турбинная». 
19-11 109 ведётся расследование 732,41

109 0 0 732,41

216,84

11

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

ведётся расследование

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за март 

2019 г.
109

Количество аварийных отключений за март 2019 г. 1

Суммарное время по каждому объекту за март 2019 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за март 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включени

я ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения


