
Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 16.04.2019 09-03

Действием защиты токовая отсечка 

отключился ВВ яч.3 ТП №9 фидера 6 кВ 

№16

11-50 167

В результате воздействия ветровых нагрузок произошло качание проводов ВЛ 6 кВ

фидера №16 в пролёте опор №53-54. В результате сближения проводов фаз «А» и «С»,

произошло уменьшение расстояния между проводами менее 0,6 м, снижение изоляции и

его дуговой пробой. В результате короткого замыкания ВЛ 6 кВ фидера №16 произошло

одновременное отключение вакуумного выключателя 6 кВ яч. №11РУ-6 кВ ТП-9 и

вакуумного выключателя 6 кВ яч. №10 РУ-6 кВ ТП-182

1 021

2 20.04.2019 11-54

Действием защиты токовая отсечка 

отключился ВВ яч.3.8 ввод 2 Т-2 КРУН-2 

ПС "Дизельная"

12-33 39

При монтаже шлейфов от КЛ до ЛР №9 на опоре №1 ф. 6 кВ №12 цепь 1 использовались

алюминиевые наконечники. В результате длительной эксплуатации, воздействии

ветровых нагрузок на шлейф, произошёл излом наконечника в месте его соединения с

прессуемой частью. При этом образовалось дуговое короткое замыкание, приведшее к

отключению оборудования действием защит.

974

0 206 0 1 995

Противоаварийные мероприятия

11

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за апрель 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включени

я ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

Суммарное время по каждому объекту за апрель 2019 г. мин.

1. Выполнить аварийно-восстановительные работы по 

монтажу шлейфов от КЛ до ЛР №9 на опоре №1 ф. 6 кВ №12 

цепь 1.

2. Произвести замену (переопрессовку) шлейфов на ЛР №9 

фидера №12 цепь №2. 

Краткое описание причин отключения

Суммарный недоотпуск кВт*ч

отключения

1. Произвести замену траверсы ТМ-3 на траверсу ТМ-55 на 

опоре №53 для увеличения расстояния между проводами ВЛ 

6 кВ в пролётах опор №53-54. Произвести перетяжку 

проводов ВЛ-6 кВ в пролётах опор №53-54.

2. Выполнить проверку оборудования системы АСДУ ТП №9, 

при проверке определить и устранить причины 

неисправности системы АСДУ.

3. По результатам проверки системы АСДУ на ТП №9, 

разработать и выполнить комплекс технико-организационных 

мероприятий, предотвращающих повторный отказ системы 

АСДУ.

4. Произвести монтаж приборов учета МИР С-03 на ячейках 

ТН №4,11 ТП №182 и интегрировать показания телеметрии в 

систему АСДУ.

5. Выставить уставки токовых защит отходящих 

присоединений фидера 6 кВ №16 согласно внесенным 

изменениям в карту уставок.

6. Произвести выверку однолинейных схем фидеров в карте 

уставок УРЗА, перерасчет уставок токовых отсечек 

отходящих присоединений фидера 6 кВ №16 с учетом их 

селективности, внести изменения в существующую карту 

уставок.

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за апрель 

2019 г.
206

Количество аварийных отключений за апрель 2019 г. 2

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)590,64



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 18.05.2019 03-28

Действием релейной защиты «токовая 

отсечка» произошло аварийное отключение 

ВВ яч. 3.6 фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-

2 ПС «Дизельная»

04-40 72

Вследствие повторяющихся ветровых нагрузок произошло сближение проводов фаз А, В, 

образовалось самоустранившееся дуговое короткое замыкание, приведшее к 

термическому повреждению шлейфа фазы В на ЛР№78 опора №1 и отключению ВВ яч. 

3.6 фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-2 ПС «Дизельная» действием релейной защиты 

«токовая отсечка».

Вследствие повторяющихся ветровых нагрузок произошло сближение проводов фаз А, В, 

образовалось самоустранившееся дуговое короткое замыкание, приведшее к 

термическому повреждению шлейфа фазы В на ЛР№78 опора №1 и отключению ВВ яч. 

3.6 фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-2 ПС «Дизельная» действием релейной защиты 

«токовая отсечка».

234,00

2 29.05.2019 00-58

Аварийное отключение ВВ яч. №4.7 ввод 2 

Т1 в КРУН-2 6 кВ ПС «Дизельная» 

действием релейной защиты «МТЗ», без 

напряжения 4 с.ш. 6 кВ ПС «Дизельная» и 

фидера 6 кВ №41 и №12/2.

01-33 35

1. В результате попадания птицы на ЛР №23 ВЛ 6кВ ф.41 произошло междуфазное 

короткое замыкание. В результате междуфазного короткого замыкания фаз А,В 

произошло отключение ВВ яч. №4.7 ввод 2 Т1 в КРУН-2 6 кВ ПС «Дизельная» действием 

релейной защиты «МТЗ». 

2. В результате короткого замыкания на фидере 6 кВ №41 не произошло отключение 

вакуумного выключателя ячейки №4.2 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная», отключился 

вакуумный выключатель ячейки №4.7 Ввод-2 Т-1 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная» 

действием защиты МТЗ (резервирование защит отходящих присоединений, работа защит 

не селективная). При проведении комплексной проверки ячейки №4.2 КРУН-2 6 кВ ПС 

35/6 «Дизельная» было выявлено «зависание» терминала защит IPR-A предположительно 

из-за неисправности блока питания, что и явилось причиной не селективной работы 

защит.

923,00

3 29.05.2019 13-49

Произошло аварийное отключение ВВ яч. 

№3.5 фидера 6 кВ №7 в КРУН-2 6 кВ ПС 

«Дизельная» действием релейной защиты 

«МТЗ», без напряжения потребители 

фидера 6 кВ №7 и фидера 6 кВ №41, 

переведенного по ремонтной схеме на 

фидер 6 кВ №7. 

15-52 123

В результате касания металлизированной ленты от воздушного шарика проводов ВЛ 6кВ 

ф.41 произошло междуфазное короткое замыкание. В результате междуфазного 

короткого замыкания произошло отключение действием релейной защиты «МТЗ» ВВ яч. 

№3.5 фидера №7 ПС «Дизельная». В результате теплового воздействия электрической 

дуги произошло самоустранение наброса вследствие перегорания.

1 786,00

0 195 0 2 943,00

871,30

1. Выполнить замену шлейфа фазы В на ЛР №78 опора №1

2. Выполнить аварийно-восстановительные работы по 

ремонту КЛ 6 кВ в КРН №124 ф. 6 кВ №12 цепь 1.

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за май 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включени

я ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения

11

1. Выполнить работы по замене неисправного терминала 

защит IPR-A ячейки №4.2 КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 «Дизельная».

2. Выполнить работы по замене терминалов защит IPR-A 

отходящих присоединений КРУН-2 6 кВ ПС 35/6 

«Дизельная» яч. №3.5; №3.6; 4.2; 4.5; на терминалы защит 

ТОР-200Л.

Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-

ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии.

195

3

Суммарное время по каждому объекту за май 2019 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за май 

2019 г.

Количество аварийных отключений за май 2019 г.



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09.06.2019 15-41
Отключение ВВ 6 кВ яч. №3 РУ-6 кВ ТП №87 

действием релейной защиты «токовая отсечка»
16-52 71

1. Снижение изоляции в концевой муфте кабельной линии 6 кВ ААПЛ 3*240 на участке 

от ТП-58 яч.6 до КРН №46 фидера 6 кВ №4.

2. Вследствие снижения изоляции в концевой кабельной муфте кабельной линии    6 кВ в 

КРН №46, произошло однофазное замыкание на землю, перешедшее в межфазное 

замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты "токовая отсечка" ВВ 

яч. №3 ТП-87 РУ-6кВ фидера 6 кВ №4.  

1 083,36

2 12.06.2019 09-12

09:12 По средствам ТМ зафиксирован сигнал 

«земля в сети» РП-2 РУ 6 кВ 2 с.ш., РП 6 кВ 

Центральная 2, 4 с.ш. 

11:33 Для предотвращения повреждения 

оборудования отключены вводные ячейки РП-2

12:21 Действием защиты "токовая отсечка" 

отключен ВВ яч.10 ТП-159, отключены 

потребители фидера 6 кВ №37

16-16 424 Ведётся расследование 7 025,42

3 22.06.2019 00-22

Отключение ВВ 6 кВ яч. №2.2 РП 6 кВ 

Центральная действием релейной защиты 

«максимальная токовая защита». 

00:30 для предотвращения повреждения 

оборудования отключен ВВ яч.1.4 РП 6 кВ 

Центральная. Без напряжения фидера 6 кВ РП-2

10-01 579 Ведётся расследование 10 255,65

4 24.06.2019 16-24

Действием релейной защиты «токовая отсечка» 

произошло аварийное отключение ВВ яч. 3.6 

фидера 6 кВ №12 цепь №1 КРУН-2 ПС 

«Дизельная». 

17-05 41 Ведётся расследование 98,09

579 0 536 18 462,52

5 466,01 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
1 115

ведётся расследование

4

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за июнь 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

Количество аварийных отключений за июнь 2019 г.

отключения

11

Произвести замену концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ 

фидера №4 в КРН №46

ведётся расследование

ведётся расследование

Суммарное время по каждому объекту за июнь 2019 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июнь 2019 

г., мин


