
 

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала 

АО «РСК Ямала» в г. Салехард за май 2020 года: 
 

№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода 

в ремонт 

Дата 

вывода из 

ремонта 

1 219 
ТП-138 РУ-6кВ  

Т-2 
Послеаварийная проверка 

01.05.20г. 

10-55 

01.05.20г. 

12-20 

2 222 
ТП-110 ВЛИ-

0,4кВ ф6,9,23 

Выполнение аварийно-

восстановительных работ в 

з.о. потребителя. 

05.05.20г. 

08-00 

05.05.20г. 

15-37 

3 221 
ТП-138 РУ 6кВ  

Т-2 

Замена Т-2 1000кВа на 

630 кВА 

01.05.20г. 

13-40 

07.05.20г. 

18-00 

4 223 ТП-138 Т-2 
Замена трансформатора по 

ж/д 

07.05.20г. 

10-48 

07.05.20г. 

18-00 

5 224 
ТП-101 РУ-0,4кВ 

2 с.ш. 

Замена шины от АВ ввод Т-2 

до однополюсного Р фаза 

"С", замена однополюсного Р 

фаза "С" 

08.05.20г. 

09-30 

08.05.20г. 

10-19 

6 232 ВЛ 6 кВ ф.36. 
Подключение шлейфов 6 кВ 

на КРН-218 после АВР. 

11.05.20г. 

00-00 

11.05.20г. 

01-04 

7 227 
ТП-76 РУ 0,4 

ф.№1 

Правка опоры, перенос ВЛ, 

изменение трассы ВЛ 0,4кВ 

12.05.20г. 

09-40 

12.05.20г. 

12-58 

8 225 
ТП-90 РУ 0,4кВ 

ф.№4 

Выполнение капитального 

ремонта ВЛ 0,4кВ 

12.05.20г. 

09-00 

12.05.20г. 

17-23 

9 228 
ТП-76 РУ 0,4кВ 

ф.5,6 

Правка опоры, перенос ВЛ, 

изменение трассы ВЛ 0,4кВ 

12.05.20г. 

09-40 

12.05.20г. 

17-50 

10 235 
ТП-76 РУ 0,4кВ 1 

С.Ш. 

Заводка и подключение ВЛИ 

0,4кВ ф.5 

12.05.20г. 

17-30 

12.05.20г. 

17-50 

11 230 ТП-123 

Замена трансформатора 

400кВА для последующего 

ремонта 

14.05.20г. 

09-42 

14.05.20г. 

11-47 

12 238 

ПС"Т" КРУН-3 

6кВ яч.1.8 ф.№49 

6кВ 

Кратковременное 

отключение ф.№49 для 

отключения ЛР ТП-123 РУ-

6кВ. Подготовка р/м по 

заявке №230 

14.05.20г. 

09-31 

14.05.20г. 

11-47 

13 226 
ТП-90 РУ-0,4кВ 

ф.№4 

Выполнение капитального 

ремонта ВЛ-0,4кВ 

14.05.20г. 

14-13 

14.05.20г. 

18-27 

14 231 
ПС"Д" КРН-3 

яч.№6.4 ф.№1 

ТП-142 замена опорного 

изолятора яч.№3 

14.05.20г. 

14-00 

14.05.20г. 

16-37 

15 133 
ТП-142 РУ 6 кВ 

яч.№3. 1 с.ш. 
Вывод в ремонт 

05.03.20г. 

18-00 

14.05.20г. 

16-37 



№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода 

в ремонт 

Дата 

вывода из 

ремонта 

16 233 
ТП-66 РУ 0,4 кВ 

ф.№16 

Выполнение капитального 

ремонта ВЛ-0,4кВ 
  

17 234 
ТП-66 РУ 0,4 кВ 

ф.№16 

Выполнение капитального 

ремонта ВЛ-0,4кВ 

15.05.20г. 

09-00 

15.05.20г. 

14-33 

18 237 ТП-13,40,75 

Кратковременное 

отключение ф.№37, для 

отключения ВН яч.7 ТП-40 

РУ 6кВ. Подготовка р/м 

заявка №236 

18.05.20г. 

09-32 

18.05.20г. 

12-27 

19 236 ТП-175 

Протирка, очистка от грязи, 

по замечаниям журнала 

дефектов 

18.05.20г. 

09-32 

18.05.20г. 

12-27 

20 247 
ТП-138 РУ 0,4кВ 

ф.13,15,17,18,19,20 

Подключение токовых цепей 

терминала защит "Тор-200" 

18.05.20г. 

14-33 

18.05.20г. 

15-25 

21 239 
ТП-38 РУ 0,4кВ 

ф.№6 

Выполнение капитального 

ремонта ВЛ 0,4кВ 

18.05.20г. 

09-05 

18.05.20г. 

16-16 

22 240 
ТП-38 РУ 0,4 кВ ф 

6 

Выполнение капитального 

ремонта ВЛ 0,4кВ 

19.05.20г. 

09-00 

19.05.20г. 

17-25 

23 249 
ТП-56 ВЛ 0,4 кВ ф 

8 

Монтаж опоры по 

замечаниям ж.д. 

19.05.20г. 

15-08 

19.05.20г. 

17-30 

24 250 
КЛ 6 кВ от ТП-78 

дл ТП-155а 

Отыскание места 

повреждения, АВР 

19.05.20г. 

10-20 
01.06.20г. 

25 251 ВЛ 6 кВ ф.41. 
АВР ВЛ 6 кВ после 

попадания молнии в опору. 

20.05.20г. 

12-20 

20.05.20г. 

14-52 

26 248 ВЛ 6 кВ ф.18. 

ТП-149 РУ 0,4 кВ монтаж 

АВ, заводка и подключение 

ВЛИ 0,4 кВ в рамках 

тех.присоединения. 

20.05.20г. 

09-33 

20.05.20г. 

15-52 

27 252 
ТП-107 РУ 0,4 кВ 

ф.26. 

Перезаделка КЛ 0,4 кВ в 

ОДЩУ 

З.Космодемьянской,7. 

21.05.20г. 

15-01 

21.05.20г. 

16-06 

28 245 РП "Ц" КРУН-1,2 

Вывод в ремонт яч.2.9, 4.8, 

проведение ТО 2 с.ш. на ПС 

"Северное сияние" 

18.05.20г. 

08-00 

22.05.20г. 

16-26 

29 253 ТП-87 Т-1 

Вывод в ремонт для 

покраски тр-ра, устранение 

замечаний ДФМА 

25.05.20г. 

09-49 

25.05.20г. 

17-02 

30 254 ТП-87 Т-2 

Вывод в ремонт для 

покраски тр-ра, устранение 

замечаний ДФМА 

26.05.20г. 

09-59 

26.05.20г. 

12-16 

31 255 ВЛ 6 кВ ф.№8. 

Установка опоры для замены 

деревянного портала около 

ТП-83,ТП-144 РУ 6 кВ 

регулировка ВН яч.№1. 

26.05.20г. 

14-30 

26.05.20г. 

17-51 

32 257 ВЛ-6кВ ф.3 
Реконструкция ТП-2 (замена) 

в рамках тех присоединения 

27.05.20г. 

09-00 

27.05.20г. 

12-59 



№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 
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в ремонт 

Дата 

вывода из 

ремонта 

33 264 ТП-2 РУ-0,4кВ 

Реконструкция  

(высадка КЛ-0,4кВ, 

лабораторные испытания 

шинного моста 0,4кВ) 

27.05.20г. 

13-00 

27.05.20г. 

15-40 

34 258 
ТП-58 РУ-0,4кВ 1 

с.ш. 
Замена прибора учета по ж/д 

27.05.20г. 

15-28 

27.05.20г. 

17-46 

35 267 
ТП-201 РУ-6кВ 

Тр-р 

Перевод ПБВ с 5 в 3 

положение 

27.05.20г. 

17-22 

27.05.20г. 

17-29 

36 260 ВЛ 6кВ ф.№49 

ТП-123 замена 

трансформатора после 

ремонта. 

28.05.20г. 

09-30 

28.05.20г. 

11-33 

37 261 
ТП-123 ВЛИ 0,4кВ 

ф.№4 

Пофазное отключение для 

выверки схемы подключения 

приборов учета, в рамках 

проекта "Умные сети" 

28.05.20г. 

15-30 

28.05.20г.  

16-41 

38 259 ВЛ 6кВ ф.№8 

Установка ЛР, демонтаж 

деревянного портала, 

перемонтаж ВЛ 6кВ к ТП-83 

28.05.20г. 

14-30 

28.05.20г. 

18-17 

39 265 
ПС "Т", ПС "Д" 35 

кВ 

Снять нагрузку с ВЛ 35 кВ 

"Т"-1, "Д"-1(отключить 

ШУ,ШП) 

29.05.20г. 09.06.20г. 

40 263 
ТП-151 ВЛИ 0,4 

кВ ф 2 

Переподключение дома 

ул. Комбинатская 17 по ж.д. 

29.05.20г. 

09-46 

29.05.20г. 

11-18 

41 256 РП"Ц"КРУН-1,2 

Вывод в ремонт яч 1,10,,3.8. 

проведение ТО 1 с.ш. на ПС 

"Северное сияние" 

26.05.20г. 

06-54 

29.05.20г. 

14-20  

42 244 
ТП-263,264 РУ 0,4 

кВ 

Работы по перекоммутации 

связи ВОЛС 

15.05.20г. 

10-23 

29.05.20г. 

20-00 

 


