
 

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала 

АО «РСК Ямала» в г. Салехард за август 2020 года: 
 

№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода 

в ремонт 

Дата 

вывода из 

ремонта 

1 474 ВЛ-6кВ Ф№18. 
Восстановление нормальной 

схемы. 

01.08.20г. 

01-00 

01.08.20г. 

01-02 

2 475 ВЛ-6кВ Ф№6. 
Восстановление нормальной 

схемы. 

01.08.20г. 

01-33 

01.08.20г. 

01-35 

3 452 РП"Ц" 4СШ ППР по графику 
27.08.20г. 

02-18 

01.08.20г. 

01-35 

4 481 ВЛ-6кВ Ф№25/2.  

ТП-141 РУ-6кВ 

восстановление нормальной 

схемы. 

01.08.20г. 

02-00 

01-08.20г. 

02-02 

5 494 

Выезд на РП"Ц". 

КВЛ-6кВ РП 

Центральная-РП-

1-2 КРН-134.  

Замена проходного 

изолятора фазы "А" КРН-134 

по журналу дефектов. 

03.08.20г. 

15-12 

03.08.20г. 

17-29 

6 492 
ПС "Д" КРУН-3 

яч. 5.4 ВЛ-6кВ ф.6 

Врезка ТП-21 после 

окончания капитального 

ремонта 

04.08.20г. 

00-00 

04.08.20г. 

01-23 

7 506 

ВЛ-6кВ ф.№3 

участок от ТП-

21(вр) до ТП-43 

АВР 
04.08.20г. 

16-50 

04.08.20г. 

17-32 

8 495 
ТП-12 РУ-6кВ 

яч4,12 

Замена IPR (некорректные 

показания) 

04.08.20г. 

14-10 

04.08.20г. 

18-14 

9 496 
ТП-204 РУ 6/0,4 

кВ 
ППР по графику 

05.08.20г.  

09-30 

05.08.20г.  

12-47 

10 497 
ТП-25 ВЛ 0,4 кВ 

ф.1. 
ППР по графику 

05.08.20г.  

15-15 

05.08.20г. 

16-48 

11 477 
ПС"Д" КРУН-1 

1с.ш.-6кВ 
ППР по графику 03.08.20г.  

06.08.20г. 

00-26  

12 500 

ТП-116 РУ-0,4кв 

ф6, ТП-90 РУ-

0,4кв ф6.  

Проведение ППР в 

электроустановке 

потребителя в рамках 

подготовки к ОЗП. 

06.08.20г. 

08-47 

07.08.20г. 

09-40 

13 505 
ПС "Д" КРУН-2 

3СШ.  

ППР по графику, со снятием 

напряжения с КЛ-6кВ. 

06.08.20г. 

09-30 

06.08.20г. 

17-20 

14 460 ВЛ-6кВ ф.36 Монтаж ВОЛС 
24.07.20г. 

10-50 

07.08.20г. 

16-35 

15 501 

ТП-21(вр) РУ-

0,4кВ, ТП-21 Ру-

0,4кв  

Перевод потребителей с ТП-

21(вр) на ТП-21 после 

капитального ремонта 

07.08.20г. 

09-00 

07.08.20г. 

18-08 

16 493 ТП-21 

Включение на холостой ход 

трансформатора, шинного 

моста 6 кв, на 72 часа 

04.08.20г. 

01-23 

07.08.20г. 

18-08 



№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 
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в ремонт 
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вывода из 

ремонта 

17 485 
ПС "Д" КРУН-2 3 

с.ш. 
ППР по графику 

06.08.20г. 

09-20 

07.08.20г. 

18-00 

18 499 
РП-3 РУ-6кВ 

яч.2.5 ф.47 

ТП-60,150,51а 2с.ш. на РП-3 

РУ-6кВ яч.2.5 ф.47 

09.08.20г. 

23-45 

10.08.20г. 

00-29 

19 504 ВЛ-6кВ ф.9 

Врезка отпайки ВЛ-6кВ ф.9 в 

сторону ТП-43,65,22 после 

капитального ремонта, 

восстановление нормальной 

схемы 

10.08.20г. 

17-11 

10.08.20г. 

18-51 

20 503 ВЛ-6кВ ф.3 

Кратковременное 

отключение ВЛ-6кВ ф.3 для 

отключения ЛР-21 6кВ 

10.08.20г. 

17-00 

10.08.20г. 

17-03 

21 507 ВЛ 6 кВ Ф.№15 

Вынос ВЛ 6кВ 

Строительство набережной 

"Лебединое озеро" 

11.08.20г.  

00-00 

11.08.20г.  

05-16 

22 476 ПС "Д" Т-2 ППР по графику 
03.08.20г. 

09-00 

11.08.20г. 

14-05 

23 484 ПС"Д" 2СШ 35кВ ППР по графику 
10.08.20г. 

09-00 

11.08.20г. 

14-05 

24 509 
ТП-85А РУ-0,4кВ 

ф.№1 (АДГ) 

ППР в электроустановки 

потребителя (подготовка к 

ОЗП) 

12.08.20г. 

09-30 

12.08.20г. 

12-30  

25 511 ТП-19 РУ-0,4кВ 

Подключение ТП-19 вр. (в 

рамках капитального 

ремонта) 

12.08.20г. 

10-10 

12.08.20г. 

14-51  

26 510 
ВЛ-6кВ участок от 

ТП-110 до ТП-96 

Подключение ТП-19 вр. (в 

рамках капитального 

ремонта) 

12.08.20г. 

09-00  

12.08.20г. 

11-06  

27 520 
ТП-12 РУ 6 кВ 

яч.3.7. 

Замена IPR(некорректные 

показания) 

13.08.20г.  

09-38 

13.08.20г.  

14-06 

28 519 
ТП-109 РУ-0,4кВ 

ф.16 

Замена ВРУ ул. Республики 

58 

14.08.20г. 

10-18 

14.08.20г. 

13-59 

29 534 РП "Ц" 1 с.ш. 

Вывод 1с.ш. для закрепления 

перегородки между шинами 

и КЛ яч. 1.7 

14.08.20г. 

14-12 

14.08.20г. 

15-09 

30 533 
ВЛ-6кВ 12/1 опора 

№1  
АВР замена шлейфа 

14.08.20г. 

10-05 

14.08.20г. 

17-17 

31 486 
ПС "Д" КРУН-3 5 

с.ш. 
ППР по графику 

12.08.20г. 

11-35 

14.08.20г. 

16-50 

32 518 
ТП-109 РУ-0,4кВ 

ф.8,10 

Замена ВРУ ул. Республики 

60 

14.08.20г. 

10-18 

14.08.20г. 

18-22 

33 536 
ПС "Д" ВЛ 6 кВ 

ф.№7 яч.3.5. 

Кратковременное 

отключение ВВ яч.3.5. для 

перевода ДНТ "Север" с 

ф.№7 на ф.№12/1. 

15.08.20г.  

03-00 

15.08.20г.  

03-23 
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34 537 
ВЛ 6 кВ ф.№2 от 

ТП-159 яч.8. 

Кратковременное 

отключение ВВ яч.8. ТП-159 

для перевода нагрузки ф.№2 

на ПС "Д" КРУН-3 яч.5.3. 

15.08.20г.  

04-31 

15.08.20г.  

04-47 

35 538 
ТП-163 ВЛ 0,4 кВ 

ф.3. 

Подключение жилого дома 

ул. Железнодорожная,15 

выполнение ТУ. 

17.08.20г.  

11-01 

17.08.20г.  

11-31 

36 523 
ТП-121 РУ 0,4 кВ 

ф.№15. 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

17.08.20г.  

09-11 

17.08.20г.  

12-25 

37 524 
ТП-121а Ру-0,4кВ 

ф.8,16 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

18.08.20г. 

09-07 

18.08.20г. 

16-33 

38 406 
ТП-138 КЛ-0,4кВ 

ф23 

Определение места 

повреждения, АВР. 

09.07.20г. 

09-00 

19.08.20г. 

14-00 

39 525 
ТП-121 РУ-0,4кВ 

ф№2,10 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

19.08.20г. 

14-15  

19.08.20г. 

17-10  

40 535 
ТП-55а РУ-0,4кВ 

ф№4 
Перенос вводного РУ в АТП. 

19.08.20г. 

15-00  

19.08.20г.  

17-25 

41 517 
ВЛ-6кВ ф12/1,Ф 

№7 
Совместная подвеска ВОЛС 

13.08.20г. 

12-19 

19.08.20г. 

16-00 

42 487 
ПС"Дизельная" 

КРУН-1 2СШ 
ППР по графику 

17.08.20г. 

09-49 

19.08.20г. 

18-37 

43 540 

ПС "Д" ВЛ-6кВ 

ф.7 КРУН-2 яч.3.5, 

ф.1 КРУН-3 яч. 6.4 

Монтаж новой ВЛ-6кВ на 

инфекционную больницу 

(пересечение ВЛ) 

19.08.20г. 

23-30 

20.08.20г. 

03-31 

44 539 
ВЛ-6кВ ф.№27 

опора №8/1.4 

Врезка вновь 

смонтированного ВЛИ-6кВ 

для подключения ТП-184 

выполнение тех. 

присоединения "Приют для 

животных" 

20.08.20г. 

14-00 

20.08.20г. 

17-04 

45 545 ПС"Д" ВВ яч.2.2 Ремонт блока контактов 
19.08.20г. 

09-30 

20.08.20г. 

17-10 

46 526 
ТП-121а РУ-0,4кв 

ф.№3,14 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

20.08.20г. 

09-01 

20.08.20г. 

17-15 

47 527 
ТП-121А РУ 0,4 

кВ ф.№4,12. 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

21.08.20г.  

09-04 

21.08.20г.  

16-30 

48 490 
ПС "Дизельная" 

КРУН-2 4 с.ш. 
ППР по графику 

20.08.20г.  

09-44 

21.08.20г.  

16-00 

49 522 

ПС "Турбинная" 

КРУН-4 яч.2.6. ПС 

"Полярник" 

КРУН-4/2. 

Снять нагрузку с КЛ 6 кВ ПС 

Полярник КРУН-4/2 

Факсограмма №462. 

18.08.20г.  

08-38 

21.08.20г.  

18-08 

50 546 

РП "Ц" крун-1 2 

с.ш. 6 кВ РП-2 

яч.2.10. 6 кВ. 

Вывод в ремонт для 

отсоединения КЛ 6 кВ РП 

"Ц"- РП-2/2 АВР. 

21.08.20г.  

10-15 

21.08.20г.  

18-55 
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51 549 
ТП-27 РУ-0,4кВ 

ф.7 

Отключение фидера 7 0,4кВ 

для демонтажа опоры с 

территории открытого 

склада 

22.08.20г. 

17-53 

22.08.20г. 

19-04 

52 544 
КЛ-6кВ РП "Ц" - 

РП-2 

Отыскание места 

повреждения, 

восстановительный ремонт 

19.08.20г. 

09-00 

22.08.20г. 

18-40 

53 528 
ТП-73 РУ-0,4кВ 

ф.№6, 10 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

24.08.20г. 

09-01 

24.08.20г. 

16-35 

54 542 

ПС "Д" ВЛ-6кВ 

Ф№7 КРУН-2 

яч№3.5 

Монтаж новой ВЛ-6кВ на 

инфекционную больницу 

(пересечение ВЛ) 

24.08.20г. 

23-30 

25.08.20г. 

06-06 

55 529 
ТП-73 РУ 0,4 кВ 

ф.№3 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

25.08.20г.  

09-00 

25.08.20г. 

12-00 

56 552 
ТП-189 ВЛИ 0,4 

кВ ф.20. 

Подключение щита ВРУ 

гаражи мкр. Солнечный, 

пл. 15, стр. 1 в рамках 

25.08.20г.  

14-35 

25.08.20г.  

15-15 

57 559 
ТП-117 РУ 6/0,4 

кВ 
АВР 

25.08.20г.  

09-52 

25.08.20г.  

18-10 

58 488 
ПС "Дизельная" Т-

1 
ППР по графику 

17.08.20г.  

09-00 

25.08.20г.  

18-00 

59 489 
ПС "Дизельная" 1 

с.ш. 35 кВ 
ППР по графику 

24.08.20г.  

09-30 

25.08.20г.  

18-00 

60 550 ВЛ-6кВ ф.1, ф.6 

кратковременное 

отключение ЛР-6кВ №11 для 

перевода нагрузки с ф.№1 на 

ф.№6 

26.08.20г. 

00-02 

26.08.20г. 

00-20 

61 553 
ТП-96 ВЛИ-0,4кВ 

ф.2  

Тех. присоединение Гоголя 

10, перевод нагрузки на 

вновь установленную опору 

№2.1 по ж.д. 

26.08.20г. 

09-59 

26.08.20г. 

11-25 

62 560 
ТП-109 РУ-0,4кВ 

ф.4 

Замена ВРУ ул. Республики 

56 

26.08.20г. 

09-43 

26.08.20г. 

12-54 

63 543 
ПС "Т" КРУН-3 

яч. 1.9 

Снять нагрузку с КЛ 6 кВ ПС 

Полярник КРУН-3/1 

24.08.20г. 

07-53 

26.08.20г. 

14-15 

64 530 
ТП-121 РУ-0,4кВ 

ф.4,11 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

26.08.20г. 

09-36 

26.08.20г. 

15-52 

65 554 
ТП-54 ВЛИ-0,4кВ 

ф.6 

Вынос ВЛИ-0,4кВ из зоны 

строительства КНС мкр. 

Солнечный 

26.08.20г. 

15-05 

26.08.20г. 

15-51 

66 557 ТП-63 РУ 6 кВ. 

Кратковременное 

отключение для отключения 

ВН яч.1. 

27.08.20г.  

00-00 

27.08.20г.  

00-13 

67 548 

РП-3 яч 2.6ПС 

"Полярник"-РП-

3/2 

Снять нагрузку с КЛ 6 кВ ПС 

"Полярник"-РП-3/2 

Факсограмма № 488 

27.08.20г. 

08-00 
27.08.20г.  
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68 531 
ТП-121 РУ 0,4 кВ 

ф 2,13 

Проведение работ по 

установке ОДПУ ЭЭ. 

27.08.20г.  

09-04 

27.08.20г. 

14-20  

69 556 
ТП-63 ВЛИ 0,4 кВ 

ф 13,16 

Совместная подвеска с ВЛ 6 

кВ ф 25/2 уч-к от ТП-210 до 

ТП-63 

27.08.20г. 

09-30 

27.08.20г. 

11-40  

70 555 

ВЛ 6 кВ ф 25/2 уч-

к от ТП-210 до 

ТП-63 

Установка укосины опора № 

27,выравнивание опоры № 

26, работа по ж.д. 

27.08.20г. 

10-30 

27.08.20г. 

14-30  

71 567 
ТП-30 РУ 6 кВ яч 

5 

Устранение нагрева 

держателя предохранителя 

фазы "В" 

27.08.20г. 

15-20 

27.08.20г. 

15-50 

72 566 
ТП-4 ВЛ 0,4 кВ ф 

7 
Замена АВ 250А 

27.08.20г.  

15-45 
27.08.20г. 

 


