
 

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала 

АО «РСК Ямала» в г. Салехард за сентябрь 2020 года: 
 

№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода 

в ремонт 

Дата вывода 

из ремонта 

1 569 ВЛ 6 кВ ф.7. Монтаж ВЛ 6 кВ 
31.08.20г.  

23-54 

01.09.20г.  

02-30 

2 570 ТП-96 РУ 6/0,4 кВ 
Подача напряжения на 72 

часа. 

01.09.20г.  

14-15 

04.09.20г.  

14-15 

3 579 РП-3 6 кВ яч 1.5 

Подключение КЛ 6 кВ к 

КТП-198 (по договору 

подряда) 

01.09.20г.  

09-40 

01.09.20г. 

09-50 

4 580 ТП-8 РУ 6 кВ яч.5 

Подключение КЛ 6 кВ к 

КТП-198 (по договору 

подряда) 

01.09.20г.  

09-52 

01.09.20г. 

12-15 

5 565 ТП-97 Тр-р № 1 
Ремонт маслоуказателя на 

тр-ре по ж,д. 

28.08.20г.  

14-45 

01.09.20г. 

14-59 

6 571 ТП-63 РУ-6кВ 

Кратковременное 

отключение ТП-63 для 

отключения ВН яч. 1, 

подготовка рабочего места 

02.09.20г. 

00-00 

02.09.20г. 

00-08 

7 572 

ВЛ-6кВ Ф25/2 

участок от ТП-210 

до ТП-63 

Установка укосины опора 

№27, выравнивание опоры 

№26, работа по журналу 

дефектов. 

02.09.20г. 

09-40 

02.09.20г. 

17-00 

8 573 
ТП-63 ВЛИ-0,4кВ 

ф№13,16. 

Совместная подвеска с ВЛ-

6кВ Ф№25/2 участок от ТП-

210 до ТП-63. 

02.09.20г. 

09-40 

02.09.20г. 

17-00 

9 547  ПС "Д" Т-2. 
 Вывод в ремонт Т-2. 

Проверка токовых цепей. 

26.08.20г. 

10-50 

02.09.20г. 

14-40 

10 574 ТП-63 РУ 6 кВ 

Кратковременное 

отключение ТП-63 для 

включения ВН яч 1, 

восстановление нормальной 

схемы. 

03.09.20г.  

00-02 

03.09.20г. 

00-15 

11 587 
ПС "Д" КРУН-2 

яч.№3.2. 

Подключение КЛ 6 кВ к ТП-

224. 

03.09.20г. 

11-00 
  

12 583 
ТП-27 вЛИ 0,4 кВ 

ф.3. 

Перезаделка соединительной 

гильзы по результатам 

осмотра. 

03.09.20г.  

16-09 

03.09.20г.  

16-26 

13 578 
ТП-35 РУ 6 кВ 1 

с.ш. яч.1. 

Подключение КЛ 6 кВ от 

ТП-224(по договору 

подряда) 

03.09.20г.  

14-07 

03.09.20г.  

18-00 

14 581 ТП-126 
Опробование АДГ под 

нагрузкой согласно графика 

04.09.20г. 

09-20 

04.09.20г. 

10-20 

15 582 ТП-126А,Б,В 
Опробование АДГ под 

нагрузкой согласно графика 

04.09.20г. 

10-00 

04.09.20г. 

10-31 



№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода 

в ремонт 

Дата вывода 

из ремонта 

16 395 

КЛ 6кВ ф. №16 от 

ТП-136 яч.№1 до 

ТП-38 яч. №5 

Определение места 

повреждения, АВР 

08.07.20г.  

09-00 

04.09.20г. 

15-50 

17 593 
ТП-35 РУ 6 кВ 1 

с.ш. ВН яч.2. Т-1. 

Ремонт и регулировка ВН 

яч.2 ввод Т-1 

04.09.20г.  

16-55 

04.09.20г.  

17-15 

18 598 
ТП-5 ВЛ-0,4кВ 

ф№10 опора №11 
Правка опоры №11 

07.09.20г. 

09-30 

07.09.20г. 

10-39 

19 585 ПС"Д" Т-1 
Вывод в ремонт для 

проверки токовых цепей. 

07.09.20г. 

11-40 

07.09.20г. 

17-40 

20 596 
ПС "Т" КРУН-4 яч 

2.3 ф № 33 6 кВ  

Кратковременное 

отключение ф № 33 6 кВ для 

отключения ВН яч 6;2 ТП-

140 подготовка р/м по заявке 

№ 594 

08.09.20г.  

00-05 

08.09.20г. 

00-08 

21 594 

ВЛ 6 кВ ф.№33 

участок от ТП-140 

до ТП-189 опора 

№62. ТП-189 ВЛ 

0,4 кВ ф.22. 

Вынос ВЛ с территории 

строительства 

08.09.20г.  

09-30 

08.09.20г.  

13-09 

22 597 

ВЛ 6 кВ ф.№33 

участок от ПС "Т" 

до ТП-140. 

Перетяжка ВЛ 6 кВ в 

пролетах опор 1.8,1.7 

отпайка к ТП-256 

08.09.20г.  

15-02 

08.09.20г.  

16-15 

23 595 
ТП-189 ВЛ 0,4 кВ 

ф.21. 

Вынос ВЛ 0,4 кВ с 

территории строительства 

08.09.20г.  

14-19 

08.09.20г.  

16-27 

24 590 
ТП-96(временная) 

РУ 0,4 кВ. 

Перевод потребителей на 

ТП-96 по нормальной схеме. 

08.09.20г.  

09-10 

08.09.20г.  

16-50 

25 599 

 ПС "Турбинная" 

КРУН-4 яч№2.3 

Ф№33 6кВ.  

Кратковременное 

отключение Ф№33 6кВ, для 

включения ВН яч.6.2 ТП-

140. 

09.09.20г. 

00-10 

09.09.20г. 

00-20 

26 390 ТП-96 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы. 

Замена оборудованияиРУ-

0,4кВ(капитальный ремонт). 

09.07.20г. 

01-02 

08.09.20г. 

18-00 

27 602 
ТП-81 ВЛ 0,4кВ 

ф.№7 

Подключение ВРУ, к 

празднованию дня города ул. 

Матросова 

09.09.20г.  

10-05 

09.09.20г.  

10-48 

28 588 
РП-3 РУ 6кВ 

яч.№1.8 

Снятие нагрузки с КЛ 

Полярник РП-3/1 с 

включением ЗН. 

Факсограмма №517 от 

31.08.20г. 

07.09.20г.  

08-45 

09.09.20г.  

15-57 

29 601 
ТП-100 РУ 0,4кВ 

1;2 С.Ш. 

Заводка и подключение 

СИП-120 двух фидеров, для 

эл. снабжения сцены, к 

празднованию дня города 

09.09.20г. 

14-30 

09.09.20г.  

16-08 



№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода 

в ремонт 

Дата вывода 

из ремонта 

30 589 
ПС "Т" КРУН-4 

яч. 1.6 

Снятие нагрузки с КЛ 

Полярник КРУН-4/1 с 

включением ЗН. 

Факсограмма №517 от 

31.08.20г. 

07.09.20г.  

08-45 

09.09.20г.  

16-10 

31 592 

Участок ВЛ 6кВ 

от ТП-144 яч№1 

до ТП-96 

(временная) 

Отключение ТП-96 

(временная) от ВЛ 6кВ, и 

врезка ВЛ 6кВ к ТП-96 по 

нормальной схеме 

09.09.20г.  

14-00 

09.09.20г. 

16-36 

32 576 
РП-2 РУ-6кВ 

яч.1.1 ТН-1 

Измерение напряжения 

нессиметрии 

04.09.20г. 

11-05 

10.09.20г. 

12-11 

33 603 
ТП-11 ВЛ-0,4кВ 

ф.35 

Подключение ВРУ для 

обеспечения праздничных 

мероприятий 

10.09.20г. 

10-08 

10.09.20г. 

10-28 

34 606 ТП-100 РУ 0,4 кВ Опробование АДГ  
11.09.20г.  

11-30 

11.09.2г.  12-

00 

35 399 
ВЛ 6кВ от ТП-60 

до ТП-51 

Вывод в ремонт для 

изменния схемы 

подключения. Техническое 

решение №2 

10.07.20г.  

10-43 

11.09.20г.  

1845 

36 608 

ВЛ 6кВ ф.№2 

участок от ТП-110 

до ТП-96 

Восстановление ВЛ 6кВ 

ввод к ТП-96 

(восстановление нормальной 

схемы после кап. ремонта) 

14.09.20г.  

14-01 

14.09.20г.  

14-02 

37 607 
ТП-21 ВЛ 0,4кВ 

ф.№5 

Замена ВЛ 0,4кВ на ВЛИ 

0,4кВ (в рамках выполнения 

ТУ подрядной 

организацией) 

14,09.20г.  

09-20 

14.09.20г.  

12-05 

38 611 ВЛ 6 кВ ф.№36. 

Демонтаж шлейфов на ЛР в 

сторону земельных участков, 

самовольное подключение. 

15.09.20г.  

01-04 

15.09.20г.  

02-07 

39 604 ТП-96 

Перевод ТП-96 на ф.№8 для 

переподключения и 

фазировки КЛ 6 кВ от ТП-

159 

15.09.20г.  

02-43 

15.09.20г.  

02-53 

40 609 
ТП-46 РУ-6кВ 

яч.8 

Заводка и подключение КЛ-

6кВ (подключение 

временной ТП для кап. 

ремонта РУ-0,4кВ 

15.09.20г. 

09-23 

15.09.20г. 

11-12 

41 610 

КЛ-6кВ участок от 

ТП-136 яч.7 до 

ТП-8 яч.10 

Высоковольтные испытания 
15.09.20г. 

11-24 

15.09.20г. 

12-16 

42 615 ТП-43 Заводка ВЛИ в РУ-0,4кВ 
15.09.20г. 

14-10 

15.09.20г. 

14-23 

43 619 
КЛ 6 кВ от ТП-

159 до ТП-96 

Фазировка КЛ 6 кВ(в рамках 

выполнения 

пусконаладочных работ 

16.09.20г.  

09-20 

16.09.20г. 

10-45 



№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода 

в ремонт 

Дата вывода 

из ремонта 

44 620 
КЛ 6 кВ от ТП-96 

до ТП-78 

Фазировка КЛ 6 кВ(в рамках 

выполнения 

пусконаладочных работ 

16.09.20г.   

11-00 

16.09.20г. 

11-47 

45 612 

ЛЭП-6кВ ф.22 

участок от РП "Ц" 

до ТП-84 

Кратковременное 

отключение для подготовки 

рабочего места по заявке 

№613 

17.09.20г. 

00-07 

17.09.20г. 

00-14 

46 627 
РП-2 6кВ яч1.9 

ВЛ-6кВ ф.24/2 

Работа техники в охранной 

зоне ВЛ-6кВ 

17.09.20г. 

00-30 

17.09.20г. 

01-19 

47 628 ВЛ-6кВ ф.36 

Демонтаж шлейфов от ВЛ-

6кВ до КРН-218 для 

покраски КРН-218 

17.09.20г. 

02-00 

17.09.20г. 

02-58 

48 614 
ТП-189 ВЛ 0,4 кВ 

ф.22. 

Переустановка опор 

№9.12.1(в рамках договора 

РСК) 

17.09.20г. 

14-02 

17.09.20г. 

16-05 

49 616 

ВЛ 6 кВ ф.№2 

участок от ТП-110 

яч.№7 до ТП-96 

яч.№2. 

Подключение шлейфов ВЛ 6 

кВ к проходным изоляторам 

ТП-19 от ТП-19(временная) 

18.09.20г.  

09-00 

18.09.20г.  

11-30 

50 626 

ВЛ 6 кВ ф.№2 

участок от ТП-110  

до ТП-96. 

Замена основания опоры 

№2.5 по ж/д. 

18.09.20г.  

09-00 

18.09.20г.  

13-39 

51 622 ТП-145 
Опробование АДГ под 

нагрузкой. 

18.09.20г.  

14-55 

18.09.20г.  

15-35 

52 621 

ВЛ 6 кВ ф.№27 

участок от РП-1 

яч.№1.6 до ТП-

105. 

Перезаделка контактных 

соединений неподвижных 

контактов ЛР 6 кВ №174. 

18.09.20г.  

14-30 

18.09.20г.  

15-52 

53 632 ВЛ 6 кВ ф.№36. 

Подключение шлейфов от 

КРН-218 к ВЛ 6 кВ (после 

покраски КРН) 

20.09.20г.  

01-01 

20.09.20г. 

02-02 

54 624 
ТП-19 вр РУ 0,4 

кВ 

Перевод потребителей на 

ТП-19 по нормальной схеме 

21.09.20г.  

09-00 
  

55 625 
ТП-192 ВЛ 0,4 кВ 

ф 14 

Работы по выносу опор ВЛ 

0,4 кВ улично дорожной 

сети м-н Юбилейный (в 

районе дома 14,16). 

21.09.20г.  

09-30 

21.09.20г. 

12-08 

56 586 ТП-19 Капитальный ремонт 
02.09.20г.  

15-40 

21.09.20г. 

12-38 

57 633 
ТП-138 РУ 0,4 кВ 

ф № 13,21,22 

Отключение и подключение 

тр-ров тока ТОР-200 

21.09.20г.  

15-05 

21.09.20г.15-

11 

58 630 

ТП-46 РУ-04кВ , 

ТП-46(вр) РУ-

0,4кВ 

ф№9,11,12,13,16 

 Перевод потребителей с ТП-

46 на ТП-46(вр) в рамках 

проведения кап. ремонта 

ТП-46. 

22.09.20г. 

09-20 

22.09.20г. 

10-40 

59 623 ТП-85а 
Опробование АДГ под 

нагрузкой. 

22.09.20г. 

09-45 

22.09.20г. 

17-55 



№№ 
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№ 

заявки 
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Наименование работ 
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60 638 
ТП-138 РУ 0,4 кВ 

ф.№13,21,22. 

Отключение и подключение 

ТТ ТОР-200. 

23.09.20г.  

14-00 

23.09.20г.  

14-15 

61 631 
ТП-46 РУ 0,4 кВ 

ф.№2,4,6,8,10. 

Перевод потребителей на 

ТП-46(временная) в рамках 

кап. ремонта. 

23.09.20г.  

09-02 

23.09.20г.  

18-07 

62 639 
ТП-8 РУ 0,4 кВ 

ф.№13,26 
Опробование АДГ 

23.09.20г.  

18-17 

23.09.20г.  

18-52 

63 634 
ВЛ-6кВ участок от 

ТП-96 до ТП-110 
Отключение ТП-19(вр) 

24.09.20г. 

09-00 

24.09.20г. 

09-34 

64 635 
ТП-204 ВЛ-0,4кВ 

ф.1 

Перевод потребителей кв. 

Северный 17, 20 на ф.3 

24.09.20г. 

10-00 

24.09.20г. 

11-46 

65 641 
ТП-27 ВЛИ-0,4кВ 

ф.7 

Подключение автомойки 

РСК "Ямала" 

24.09.20г. 

12-45 

24.09.20г. 

13-14 

66 637 
ПС "Д" КРУН-2 

3с.ш. 

яч.3.2 подключение КЛ-6кВ 

от ТП-224, яч. 3.3 

подключение КЛ-6кВ от 

инфекционного центра 

24.09.20г. 

14-35 

24.09.20г. 

16-00 

67 636 ТП-43 РУ-0,4кВ 

Установка АВ в рамках 

технологического 

присоединения 

24.09.20г. 

14-20 

24.09.20г. 

16-31 

68 618 

КЛ-6КВ ф.5 

участок от РП "Ц" 

яч.4.4 до ТП-157 

яч.1 

Вывод в ремонт для 

отыскания места 

повреждения, АВР КЛ-6кВ 

15.09.20г. 

08-00 

24.09.20г. 

14-35 

69 629 РП-2 
Измерение напряжения 

нессиметрии 

23.09.20г. 

15-49 

24.09.20г. 

14-45 

70 644 
ТП-157 РУ-6кВ 1 

с.ш. 

Перезаводка КЛ-6кВ ф.5 с 

яч. 1 в яч. 3 

25.09.20г. 

11-05 

25.09.20г. 

12-30 

71 642 
ТП-8 РУ-0,4кВ 

ф.13, 26 

Опробование АДГ под 

нагрузкой (арбитражный 

суд) 

25.09.20г. 

17-50 

25.09.20г. 

18-14 

72 649 
ТП-157 РУ 6 кВ 

яч.5. 

Проверка цепей управления 

СВВ яч.5. 

28.09.20г.  

09-00 

28.09.20г.  

10-02 

73 645 ТП-85а 
Опробование АГД под 

нагрузкой 

29.09.20г.  

09-50 

29.09.20г.  

10-40 

74 653 
ТП-138 РУ 0,4кВ 

ф.13,21 

Снятие трансформаторов 

тока 

29.09.20г.  

14-26 

29.09.20г.  

14-29 

75 646 

ВЛ 6 кВ ф.№2 

участок от ТП-23 

до ТП-159. 

Перевод ТП-

23,230,110,220(2с.ш) на 

ф.№37. 

30.09.20г.  

00-01 

30.09.20г.  

00-09 

76 650 
ТП-203 РУ-0,4кВ 

с.ш. 0,4кВ 

Установка и подключение 

АВ-400А в рамках 

выполнения тех условий 

 

30.09.20г. 

09-34 

30.09.20г. 

10-37 



№№ 
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№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 
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77 647 

ВЛ-6кВ ф.2 

участок от ПС "Д" 

до ТП-269 

Демонтаж ЛР-94 согласно 

техническому решению 

30.09.20г. 

09-00 

30.09.20г. 

11-50 

78 653 
ТП-144 ВЛИ-

0,4кВ ф.9 
АВР 

30.09.20г. 

11-25 

30.09.20г. 

13-58 

79 463 
ТП-78 РУ-0,4кВ 

ввод 2 ф.14 

Перенос ВРУ в КНС 

"Сенькина" 

27.07.20г. 

09-21 

30.09.20г. 

16-15 

80 577 
ТП-РП-2, 

ТП-3-206 

Замена светильников, ламп. 

Ремонт уличного освещения 

01.09.20г. 

00-00 

30.09.20г. 

24-00 

 


