
 

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала 

АО «РСК Ямала» в г. Салехард за октябрь 2020 года: 
 

№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода в 

ремонт 

Дата 

вывода из 

ремонта 

1 657 
ТП-269 РУ 6кВ 2 

с.ш. 

Кратковременное 

отключение, для 

восстановления нормальной 

схемы 

01.10.20г.  

00-13 

01.10.20г.  

00-35 

2 648 

ВЛ 6кВ ф.2 

участок от ТП-23 

до ТП-159 

Восстановление нормальной 

схемы 

01.10.20г.  

00-00 

01.10.20г. 

00-07 

3 651 

ПС "Т" КРУН-3 

яч.2.3 ВЛ 6 кВ ф 

№ 36 

Отключение отпайки ВЛ 6 

кВ к ТП-280 для демонтажа. 

01.10.20г.09-

30   

01.10.20г. 

10-01 

4 659 
ТП-38 РУ 6 кВ яч 

№ 5 

Измерение переходных 

сопротивлений выходных 

контактов МВ 6 кВ, 

высоковольтные испытания, 

взятие пробы масла. 

01.10.20г.10-

26   

01.10.20г.  

11-35  

5 658 ТП-4 РУ-6/0,4кВ Установка АВ 
02.10.20г. 

14-45 

02.10.20г. 

16-58 

6 655 
ПС "Т" КРУН-3 

яч.1.2 ф № 15 

Кратковременное 

отключение, для подготовки 

РМ по заявке №654. 

05.10.20г.  

00-00 

05.10.20г.  

00-02 

7 654 
ТП-192 РУ-6кВ 

яч.5 
Замена терминала защит 

05.10.20г. 

09-23 

05.10.20г. 

16-34 

8 660 
ТП-50 ВЛИ-0,4кВ 

ф.6 

Замена СИП от рубильника 

до опоры №1 

05.10.20г. 

09-58 

05.10.20г. 

11-25 

9 656 
ПС "Т" КРУН-3 

яч.1.2 ф. №15 

Кратковременное 

отключение, для 

восстановления нормальной 

схемы 

06.10.20г.  

00-03 

06.10.20г.  

00-04 

10 661 ТП-38 1с.ш. 

Замена опорных изоляторов 

ШР 6 кВ яч 5, протирка ТТ, 

ремонт крыши. 

06.10.20г.09-

30 

06.10.20г. 

11-45 

11 663 
ВЛ-6кВ Ф№1 

опора №40 

Восстановление крепления 

РДИН по замечаниям 

журнала дефектов. 

07.10.20г. 07.10.20г. 

12 664 
ТП-41 РУ-0,4кВ 

4СШ ф№31 

Ремонт однолинейного 

рубильника ф№31 ввод №3 

"Канадская школа" 

07.10.20г. 

10-12  

07.10.20г. 

12-28 

13 668 
ТП-171 РУ-0,4кВ 

ф№9 

Вынос КЛ-0,4кВ из зоны 

застройки. 

07.10.20г. 

09-58 

07.10.20г. 

16-27 

14 600 

ТП-171 РУ-0,4кВ 

ф№4 ввод №1 на 

КНС 

АВР КЛ-0,4кВ 
07.09.20г. 

19-00 

07.10.20г. 

16-27 
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№ 
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15 666 
ТП-192 РУ 6 кВ 

яч.№3. 
Замена терминала защит 

08.10.20г.  

09-00 

08.10.20г.  

09-58 

16 665 ВЛ 6 кВ ф.№33. 

Ремонт ЛР №160, монтаж 

привода к ЛР №235(по 

замечаниям ж/д) 

08.10.20г.  

09-30 

08.10.20г.  

12-39 

17 680 
ТП-203 ВЛИ 0,4 

кВ ф.№8. 

Вынос ВЛИ 0,4 кВ из зоны 

строительства авто.дороги. 

08.10.20г.  

15-36 

08.10.20г.  

16-29 

18 667 
ТП-11 РУ 6 кВ 

яч.№14. 
Замена терминала защит 

08.10.20г.  

14-40 

08.10.20г.  

16-50 

19 673 
ТП-182 РУ-6кВ яч 

№12 

Кратковременное 

отключение для подготовки 

рабочего места по заявке 

№674 

09.10.20г. 

00-00   

09.10.20г. 

00-07 

20 669 
ТП-155 РУ 6кВ 

яч.№1, яч.№3 

Проверка цепей защиты (по 

журналу дефектов) 

09.10.20г.  

09-00 

09.10.20г.  

10-00 

21 672 
ТП-41 РУ-0,4кВ 

4СШ ф№31 

Ремонт однолинейного 

рубильника ф. №31 ввод №3 

"Канадская школа" 

09.10.20 09-

39 

09.10.20  

11-30 

22 674 
ТП-192 РУ 6кВ 

яч. №1; 3 
Ремонт ЛР яч. №3 по ж/д 

09.10.20 14-

45 

09.10.20  

15-23 

23 675 
ТП-182 РУ-6кВ яч 

№12 

Кратковременное 

отключение для 

восстановления нормальной 

схемы ф.№14 6 кВ. 

10.10.20г.  

00-03 

10.10.20г.  

00-14 

24 685 ПС "Д" Вывод в ремонт СМВ 35кВ 
12.10.20г. 

09-00 

12.10.20г. 

11-55 

25 676 
РП-1 РУ 6 кВ яч 

1,6 Ф № 27 

Кратковременное 

отключение для подготовки 

р/м по заявке № 677 

13.10.20г.00-

00 

13.10.20г.  

00-01 

26 677 
ТП-179 РУ 6 кВ 

яч.№1,3. 

Ремонт ШР яч.№1 ТСН-1 по 

ж/д. 

13.10.20г.  

09-30 

13.10.20г.  

11-00 

27 682 
ТП-46(вр) РУ 0,4 

кВ ф.№2,4,6,8,10. 

Перевод потребителей на 

ТП-46, после кап. ремонта. 

13.10.20г. 

09-16 

13.10.20г.  

15-48 

28 679 
ТП-46 РУ 0,4 кВ 

1;2 с.ш. 

Подача напряжения на 72 

часа после кап. ремонта. 

10.10.20г.  

10-28 

13.10.20г.  

10-00 

29 678 
РП-1 РУ 6 кВ яч 

1.6 Ф № 27 

Кратковременное 

отключение для 

восстановления нормальной 

схемы ф.№27 6 кВ. 

14.10.20г. 

00-00 

14.10.20г. 

00-02 

30 683 

ТП-469вр) РУ 

0,4кВ 

ф.9,11,12,13,16 

Перевод потребителей на 

ТП-46, после кап. ремонта. 

14.10.20г. 

09-03 

14.10.20г. 

14-45 

31 686 
ТП-46 РУ 6кВ 

яч.№8 

Отключение временной ТП-

46 после окончания 

капитального ремонта 

14.10.20г. 

14-05 

14.10.20г. 

14-46 



№№ 

п/п 

№ 
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Наименование работ 

Дата ввода в 

ремонт 

Дата 

вывода из 
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32 691 
ТП-78 РУ 0,4кВ 

ф№7 

Перевод нагрузки на вновь 

смонтированную опору №7 

по замечаниям ж/д замена 

провода АС на ВЛИ в 

пролете опор 6-7 

14.10.20г 14-

51 

14.10.20г.  

18-00 

33 643 ТП-46 РУ 0,4кВ Капитальный ремонт 
25.09.20г.  

09-03 

14.10.20г.  

14-45 

34 689 
ВЛ 6кВ ф.№4 ТП-

87 ВВ яч.№3. 

Кратковременное 

отключение для отключения 

ВН ТП-45 яч.№1. 

подготовки р/м по заявке № 

688 

15.10.20г.  

01-01 

15.10.20г.  

01-02 

35 684 ПС "Д" 

Вывод в ремонт ВВ ВЛ-

35кВ Дизельная-2 для 

проверки ТУ (по 

замечаниям журнала 

дефектов) 

15.10.20г. 

09-57 

15.10.20г. 

12-00 

36 687 

Участок ВЛ-6кВ 

ф.37 от ТП-110 до 

ТП-96 

Демонтаж 

незадействованной 

траверсы на ТП-19, 

устранение замечаний 

подрядчиком 

15.10.20г. 

09-01 

15.10.20г. 

12-20 

37 688 

Участок ВЛ-6кВ 

ф.4 от ТП-56 до 

ТП-45 

ТП-153 замена 

трансформатора, 

выполнение технических 

условий увеличения 

мощности 

15.10.20г. 

14-30 

15.10.20г. 

16-40 

38 690 

ВЛ 6кВ №4 ТП-87 

ВВ яч.№3 ТП-185 

ВВ яч.№12.  

Кратковременное 

отключение для включения 

ВН ТП-45 яч. №1. 

Восстановление нормальной 

схемы Ф№4 

16.10.20г.01-

05 

16.10.20г. 

01-08 

39 692 
ТП-35 КЛ 0,4 кВ 

ф 13 

Ремонт КЛ (по результатам 

осмотра. 

16.10.20г.15-

20 

16.10.20г. 

15-51   

40 693 
ТП-276 КЛ 0,4кВ 

ф.5 

Ремонт КЛ (по замечаниям 

журнала дефектов) 

19.10.20г.  

14-55 

19.10.20г.  

16-00 

41 670 ТП-22,43 Ремонт строительной части 
08.10.20г.  

11-39 

19.10.20г.  

18-00 

42 681 ПС "Т" Т-1 

Замена магнитных 

пускателей привода РПН, 

проверка работы привода 

РПН 

19.10.20г. 

08-47 

20.10.20г. 

14-15 

43 469 ПС "Т" Т-1 

Вывод в ремонт 

автоматического привода 

РПН для замены 

контакторов управления 

27.07.20г. 

16-20 

20.10.20г. 

14-15 
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№ 
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44 697 ВЛ 6 кВ ф № 36 Подключение ЛР к ТП-190 
21.10.20г.09-

30 

21.10.20г.  

11-11 

45 694 ВЛИ 6 кВ ф № 1 

Закрепление 

отсоединившегося 

разрядника РДИН, 

подключение отпайки ВЛИ 

к ТП-130, демонтаж отпайки 

ВЛИ из зоны застройки к 

ТП-130 

21.10.20г.14-

30 

21.10.20г.  

17-56 

46 695 ОДС 
Обновление программного 

обеспечения сервера АСДУ 

21.10.20г.10-

30 

21.10.20г. 

15-25 

47 700 
ТП-156 РУ 6 кВ 

яч 7 
Замена блока питания 

21.10.20г.15-

50 

21.10.20г.  

16-20 

48 696 
ТП-171 РУ-6кВ 

яч№1 
Ремонт ШР 

22.10.20г. 

09-30 

22.10.20г. 

11-03 

49 708 ТП-201а РУ-0,4кВ 
Подключение щита учета 

уличного освещения 

22.10.20г. 

17-55 

22.10.20г. 

19-45 

50 702 
ТП-179 РУ-6кВ 

яч.9 
Замена IPR 

26.10.20г. 

09-14 

26.10.20г. 

09-36 

51 704 РП-4 1 с.ш. 
Посигнальная проверка 

системы АСДУ 

26.10.20г. 

09-30 

26.10.20г. 

10-16 

52 701 
ТП-58 ВЛ-0,4кВ 

ф.№4 

Замена ПУ в ОДЩУ 

ул. З.Космодемьянской, 22 

26.10.20г. 

10-57 

26.10.20г. 

11-45 

53 691 РП-4 

Выполнение СМР, ПНР, 

системы АДСУ по договору 

№РСК-30-07-20 

19.10.20г. 

10-05 

26.10.20г. 

15-25 

54 705 РП-4 2 с.ш. 
Посигнальная проверка 

системы АСДУ 

26.10.20г. 

14-20 

26.10.20г. 

15-25 

55 703 
РП-3 РУ-6кВ 

яч.1.5 на ТП-198 
MICOM 

22.10.20г. 

14-40 

26.10.20г. 

15-40 

56 711 РП-4 6 кВ 
Яч. 1.10,2.10, заводка и 

подключение КЛ от ТП-217 

27.10.20г.09-

07 

27.10.20г.  

12-00 

57 710 
ПС "Д" КРУН-2 

яч 3.3 

Комплексное опробование 

яч 3.3. 

27.10.20г.09-

40 

27.10.20г.  

17-25 

58 706 
ТП-35 РУ 6 кВ 1 

с.ш. яч 2 
Регулировка ВН по ж.д. 

27.10.20г.10-

02 

27.10.20г.  

11-29 

59 707 
ТП-130 ВЛ 0,4 кВ 

ф 6 

Демонтаж ВЛ 6 кВ 

совместная подвеска (по 

договору СЭ). 

27.10.20г.14-

40 

27.10.20г.  

17-05 

60 717 
ТП-163 РУ-

6/0,4кВ 

Монтаж шунтирующих 

шин, взамен вводного АВ 

27.10.20г. 

21-08 

27.10.20г. 

21-48 

61 712 
ТП-152 ВЛ 0,4 кВ 

ф.№2. 

Замена ЩУ ул. 

Полярнаяд.4. 

28.10.20г.  

09-30 

28.10.20г.  

11-00 
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62 713 
ТП-66 ВЛИ 0,4 кВ 

ф.№17. 

Переустановка опоры 

№10.2, монтаж укосины. 

28.10.20г.  

14-58 

28.10.20г.  

17-58 

63 720 
ТП-35 РУ 6кВ 2 

СШ 

Регулировка секционного 

выключателя яч. №5 по 

замечаниям журнала 

дефектов 

29.10.20г.  

14-30 

29.10.20г.  

16-00 

64 714 
ТП-179 РУ 6кВ 

яч. №10 
Замена IPR 

29.10.20г.  

15-00 

29.10.20г.  

16-51 

65 715 ТП-189 РУ-6кВ Замена IPR яч.9 
30.10.20г. 

09-00 

30.10.20г. 

10-03 

66 716 
ТП-8 РУ-0,4кВ 

ф.37 

Замена прибора учета в 

здании Туб. Диспансера 

30.10.20г. 

14-58 

30.10.20г. 

16-00 

67 722 
ПС "Д" КРУН-2 

яч 3.2 

Комплексное опробование 

яч 3.2 

30.10.20г. 

14-30 

30.10.20г. 

16-36 

68 721 
ТП-62 РУ-0,4кВ 

Т-1,2 

Заводка и подключение КЛ-

0,4кВ, замена АВ ф.3, 

выполнение технических 

условий сетевой 

организации ул. 

Комсомольская 34 ТУ 

№1293 

30.10.20г. 

15-03 

30.10.20г. 

16-49 

 


