
 

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала 

АО «РСК Ямала» в г. Салехард за декабрь 2020 года: 
 

№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода в 

ремонт 

Дата 

вывода из 

ремонта 

1 783 
РП-4 РУ-6кВ 

яч.2.8 

Комплексное опробование 

оборудования 

01.12.20г. 

14-30 

01.12.20г. 

15-30 

2 772 ТП-198 РУ-6кВ 
Подключение вводных  

КЛ-6кВ 

30.11.20г. 

09-30 

01.12.20г. 

18-00 

3 725 
ТП-РП-2, ТП-3-

206 

Замена светильников, ламп, 

ремонт уличного освещения 

01.11.20г. 

00-00 

01.12.20г. 

09-00 

4 781 

РП-4 РУ 6 кВ, 

ТП-209 РУ 6/0,4 

кВ 

Подача напряжения на  

ТР-209 

30.11.20г.  

17-35 

03.12.20г.  

09-00 

5 786 

КЛ 6кВ ф.5 

участок РП "ЦУ" 

до ТП-240 

Восстановительный ремонт 
03.12.20г.  

15-00 

04.12.20 15-

03 

6 784 

РП-3 РУ 6кВ, ТП-

8 РУ 6кВ, ТП-198 

РУ 6кВ, РУ 0,4кВ, 

тр-ры 

Подача напряжения на ТП-

198 (жилой дом кв.48 

Республики-Трудовая-

Мичурина) на 72 часа на 

холостой ход 

02.12.20г.  

00-30 

04.12.20г.  

16-00 

7 787 
ТП-171 РУ-0,4кВ 

ф.№5, ф.№11 

Опробование АДГ 

котельная администрации 

05.12.20г. 

10-00 

05.12.20г. 

10-32 

8 790 
ТП-11 РУ-6кВ 

яч№3 

Замена терминала защит 

(восстановительный ремонт) 

08.12.20г. 

09-30 

08.12.20г. 

11-22 

9 791 
ТП-11 РУ-6кВ 

яч№5 

Замена терминала защит 

(восстановительный ремонт) 

08.12.20г. 

15-00 

08.12.20г. 

16-08 

10 785 ВЛЗ-6кВ ф№41 

Монтаж ВЛИ-0,4кВ от ТП-

132(в рамках 

технологического 

присоединения) №0472 

08.12.20г. 

14-30 

08.12.20г. 

16-47 

11 795 
ТП-136 ВЛ-0,4кВ 

ф12 

Демонтаж временной, 

монтаж постоянной 

КЛ-0,4кВ (мкр. Теремки) 

09.12.20г. 

21-00 

09.12.20г. 

22-30 

12 792 ТП-126 РУ 0,4 кВ 
Проверка АДГ под 

нагрузкой. 

11.12.20г. 

09-22 

11.12.20г.  

10-15 

13 800 
ф.№37 ТП-119 ВВ 

яч.3. 

Подготовка рабочего места 

по заявке №797. 

14.12.20г.  

01-00 

14.12.20г.  

01-18 

14 801 ТП-119 РУ 6 кВ. 
Подготовка рабочего места 

по заявке №797. 

14.12.20г.  

02-00 

14.12.20г.  

02-07 

15 798 ТП-123 РУ 0,4кВ 

Заводка, подключение СИП 

в рамках технологического 

присоединения 

14.12.20г.  

09-50 

14.12.20г.  

10-00 

16 799 
ТП-99 РУ 0,4кВ 

ф.№5 

Замена ТТ работа по 

договору 

14.12.20г.  

09-50 

14.12.20г.  

11-20 

17 805 
ТП-203 ВЛ 0,4кВ 

ф.№6 

Переподключение щита 

греющего кабеля. 

 

14.12.20г.  

15-00 

14.12.20г. 

15-15 



№№ 

п/п 

№ 

заявки 

Наименование 

объекта 
Наименование работ 

Дата ввода в 
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Дата 

вывода из 

ремонта 

18 797 ВЛ 6кВ ф. №8 
АВР. Устранение 

предельного крена опоры. 

14.12.20г.  

14-30 

14.12.20г. 

17-19 

19 774 
КЛ 6кВ РП "Ц" 

РП-2-2 

Вынос КЛ 6кВ из зоны 

проведения работ по 

реконструкции моста 

30.11.20г.  

11-15 

14.12.20г.  

18-48 

20 802 
Ф.№37 ТП-159 

ВВ яч.№3. 

Восстановление нормальной 

схемы. 

15.12.20г. 

01-00 

15.12.20г. 

01-14 

21 803 ТП-119 РУ-6кВ 
Восстановление нормальной 

схемы. 

15.12.20г. 

02-00 

15.12.20г. 

02-13 

22 806 ТП-15а с.ш.-0,4кВ 

Подключение ЩУ на 

теплую остановку Храм 

Петра и Павла 

15.12.20г. 

16-00 

15.12.20г. 

17-20 

23 807 
ТП-РП-1 КЛ-6кВ 

ф.№26 

Подключение ВРУ гаражей 

площадка №14 строение 5 

по временной схеме. 

15.12.20г. 

15-00 

15.12.20г. 

16-13 

24 808 

ТП-145 РУ 0,4 кВ 

КОС-14000 

станция слива 

Опробование ДГ под 

нагрузкой. 

16.12.20г.  

15-00 

16.12.20г. 

15-40 

25 815 ф.№22 
Восстановление нормальной 

схемы 

17.12.20г. 

01-00 

17.12.20г. 

03-00 

26 816 
ТП-240 РУ 6 кВ 

яч.1.7. 
Замена опорного изолятора 

17.12.20г.  

09-30 

17.12.20г.  

10-01 

27 809 ВЛ 6 кВ ф.№49. 

ТП-123 РУ 0,4 кВ ремонт 

вводного рубильника 

подключение шлейфов АВ 

17.12.20г.  

10-00 

17.12.20г.  

10-55 

28 819 
ТП-163 РУ 0,4 кВ 

ф.№5. 

АВР, переапресовка 

наконечников верхнего 

контакта фазы "А" и 

нижнего контакта фазы "С" 

17.12.20г.  

15-30 

17.12.20г.  

15-53 

29 817 Ф № 22 6 кВ 
Восстановление нормальной 

схемы. 

18.12.20г. 

01-04  

18.12.20г. 

03-30  

30 812 ТП-85а 

 Опробование АДГ под 

нагрузкой на котельной 

№21, согласно графика 

опробования ДГ. 

18.12.20г. 

09-00 

18.12.20г. 

10-00 

31 811 
ТП-25 ВЛИ-0,4кВ 

ф4 

Устранение тяжения 

провода на магазин 

"Спартак" 

18.12.20г. 

10-07 

18.12.20г. 

10-40 

32 813 ТП-198 РУ-6кВ 
Включение ТСН-1,2 по 

нормальной схеме. 

18.12.20г. 

10-20 

18.12.20г. 

17-05 

33 775 
КЛ 6 кВ ф.№22 от 

РП "Ц" до ТП-240 

Вынос КЛ 6 кВ из зоны 

проведения работ. 

30.11.20г.  

11-15 

19.12.20г.  

04-25 

34 824 
ТП-100 РУ 6 кВ 

ВН яч.1 ф.22 6 кВ. 

Ремонт ВН яч.1 

восстановление нормальной 

схемы ф.22 6 кВ 

19.12.20г.  

01-00 

19.12.20г.  

01-19 

35 824 
ТП-100 РУ 6 кВ 

ВН яч.1 ф.22 6 кВ. 

Ремонт ВН яч.1 

восстановление нормальной 

схемы ф.22 6 кВ 

19.12.20г.   

04-11 

19.12.20г.  

04-25 
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36 822 
ТП-201А ВЛИ 

0,4кВ ф.2,3 

АВР деление фидера, 

превышение нагрузки 

19.12.20г.  

14-30 

19.12.20г.  

16-31 

37 820 
ТП-84 РУ 6 кВ яч 

1.1 
Посигнальная проверка ТУ 

21.12.20г.  

09-40 

21.12.20г.  

12-30 

38 821 
ТП-84 РУ 6 кВ яч 

1.6 
Посигнальная проверка ТУ 

21.12.20г. 

14-15 

21.12.20г.  

15-50 

39 823 

ПС "Т" КРУН-3 

яч 2.4 ф 17 6 кВ 

ТП-163 РУ 0,4 кВ 

ф № 5 

АВР, замена АВ400А на 

АВ630А 

21.12.20г. 

15-00 

21.12.20г.  

15-30 

40 825 
ТП-702 РУ 0,4 кВ 

ф5,6 

АВР переопрессовка 

наконечников 

21.12.20г. 

16-30 

21.12.20г. 

17-28 

41 827 
ТП-705 РУ-0,4кВ 

ф.3 

АВР переопрессовка 

наконечников 

22.12.20г. 

14-31 

22.12.20г. 

15-21 

42 828 
ТП-707 РУ-

6/0,4кВ 

АВР переопрессовка 

наконечников 

22.12.20г. 

14-34 

22.12.20г. 

15-42 

43 826 ТП-358 РУ 6 кВ. 

Посигнальная проверка ТУ 

СВВ, согласно акта 

расследования аварии. 

23.12.20г.  

09-30 

23.12.20г.  

12-30 

44 829 ОДС Сервер 

Перезагрузка сервера АСД 

ТУ в связи со сбоем канала 

связи. 

23.12.20г.  

11-00 

23.12.20г.  

11-20 

45 830 
ТП-706,707 РУ 6 

кВ Тр-р. 
Перевод ПБВ 

23.12.20г.  

17-00 

23.12.20г.  

18-15 

46 831 
ПС "Т" КРУН-3 

яч 2.4 ф 17 6 кВ 

АВР, подключение ТП-163 

(дополнительная) 

24.12.20г. 

02-00 

24.12.20г. 

04-00 

47 832 
ТП-163 РУ 0,4 кВ 

ф.№2,3 

АВР, перевод потребителей 

ф 2 и 3 на ТП-163 

(дополнительная) 

24.12.20г. 

02-00 

24.12.20г. 

04-00 

48 833 

ТП-

702,705,247,248, 

трансформатор. 

Перевод ПБВ 
24.12.20г. 

10-31 

24.12.20г. 

16-09 

49 834 
ТП-201 РУ 0,4кВ 

ф.1 

Замена АВ, переопресовка 

наканечников, перевод ПБВ 

25.12.20г.  

10-00 

25.12.20г.  

11-04 

50 836 
ТП-270 ВЛИ-

0,4кВ ф.№6 

АВР Замена СИП, 

переключение 

потребителей. 

26.12.20г. 

15-15 

26.12.20г. 

18-25 

51 817 
ТП-122 РУ 0,4 кВ 

ф № 4 

АВР, перевод потребителей 

ф № 4, разделение нагрузки 

на резервный рубильник. 

27.12.20г. 

18-57 

27.12.20г. 

19-38 

52 839 ТП-122 РУ-0,4кВ 
Демонтаж вводного Р 

монтаж шин алюминиевых 

28.12.20г. 

10-45 

28.12.20г. 

11-08 

53 838 ТП-123 РУ 0,4кВ 

Замена вводного Р с 630А 

на 1000А, переопресовка 

наконечника ф.3 

28.12.20г. 

10-17 

28.12.20г. 

13-17 

54 841 
ТП-270 ВЛИ-

0,4кВ ф.6 

Деление фидера 6, 

улучшение качества эл. 

энергии АВР 

28.12.20г. 

15-30 

28.12.20г. 

16-54 
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55 840 ТП-122 РУ-0,4кВ 

Демонтаж вводного 

рубильника, монтаж шин 

алюминиевых 

28.12.20г. 

14-46 

28.12.20г. 

17-10 

56 842 ТП-201а РУ-0,4кВ 
АВР, замена вывода 

ф№2,замена АВ №3 

29.12.20г. 

10-59 

29.12.20г. 

12-48 

57 843 ВЛ-6кВ ф№49 
Замена тр-ра 400кВа на 

630кВа 

29.12.20г. 

13-00 

29.12.20г. 

16-02 

58 844 ВЛ-6кВ ф№49 

Установка ТП-

122(дополнительная), 

перевод нагрузки с ТП-122 

на ТП-122(дополнительная) 

29.12.20г. 

13-00 

29.12.20г. 

16-42 

59 845 
ТП-122 ВЛИ 

0,4кВ ф2 

Деление ф№2, улучшение 

качества электрической 

энергии АВР. 

30.12.20г. 

12-20 

30.12.20г. 

18-05 

60 280 

ТП-

263,264,283,358 

РУ 0,4кВ 

Перекоммутация ВОЛС 
02.06.20г.  

10-15 

30.12.20г.  

19-00 

61 846 
ТП-152 РУ 0,4кВ 

ф.1 

Переопресовка 

наконечников 

31.12.20г.  

01-00 

31.12.20г. 

01-20 

62 782 
ТП- РП-2, ТП-3-

206 

Замена светильников, ламп. 

Ремонт уличного освещения 

02.12.20г. 

20-00 

31.12.20г. 

24-00 

 


