
Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04.10.2021 17-11

отключения РП-2 ВВ яч.1.7 фидера 6 кВ 

№23,  ВВ яч.1.8 фидера 6 кВ №25/2, ВВ 

яч.1.9 фидера 6 кВ №24/2 - с успешным 

АПВ.

11-20 65

Из-за некорректной работы терминалов ТОР200-16 при обработке большого числа 

запросов информации по порту Ethernet, 04.10.2021г. и 05.10.2021г. на РП-2 РУ-6 кВ 

после перевода терминалов ТОР-200 Л27 №26505 яч. №1.7, №26500 яч. №1.8, №26504 

яч. №1.9 в АСДУ НПО МИР по протоколу МЭК 60870-5-104 для оптимизации и 

быстродействия передачи ТУ, ТИ, ТС, произошли многократные ложные отключения 

вакуумных выключателей яч. №1.7 от ступени МТЗ-2 без АПВ, №1.8, №1.9 от ступени 

МТЗ-2 с последующим АПВ

489

2 12.10.2021 15-51

На оперативный телефон диспетчера ОДС 

поступило сообщение от потребителя об 

обрыве провода в районе ТП №2 

(временная).

18-36 165

Производя отсыпку зоны застройки, транспортное средство «КАМАЗ», рег. номер В 574 

СК 89 RUS, принадлежащее ИП Батурову О.С., проезжая с поднятым кузовом под ВЛ 6 

кВ, оборвало провод 6 кВ фидера 6 кВ №7 отпайка к ТП №2 (временная)

2 334

3 18.10.2021 04-11

Действием релейной защиты МТЗ ПС 

«Дизельная» КРУН-2 отключен ВВ яч.3.5 

фидера 6 кВ №7 с неуспешным АПВ

06-17 126

Падение по невыявленным причинам опоры ВЛ 0,4 кВ, находящейся в зоне балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности АО «ИСК ЯНАО», на вводную 

траверсу 6 кВ ТП №131, также находящейся в зоне балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности АО «ИСК ЯНАО», повлекло межфазное короткое 

замыкание и срабатывание релейной защиты «максимальная токовая защита» ВВ яч.3.5 

ПС «Дизельная».

1 784

65 291 0 4 607

Количество аварийных отключений за октябрь 2021 г.

Суммарное время по каждому объекту за октябрь 2021 г. мин.

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за октябрь 

2021 г. Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
356

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за октябрь 2021 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

Суммарный недоотпуск кВт*ч

11

1. На основании письма, полученного от службы сервиса ООО 

«Релематика», выполнить обновление программного обеспечения и 

проверку с выдачей сигналов в АСДТУ терминалов ТОР200-16 

установленных в РУ-6 кВ РП-2.

2. Написать письмо в службу сервиса ООО «Релематика» с описанием 

ложной работы и снятием образов терминалов защит ТОР200.

отключения

Направить письмо АО «ИСК ЯНАО» с требованием содержать находящийся 

в ведении организации электросетевой комплекс в работоспособном 

состоянии и вести его эксплуатацию в соответствии с требованием «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», правил 

безопасности и других нормативно-технических документов (п.1.2.2. 

ПТЭЭП, ст.210 ГК РФ)

22,30

Противоаварийные мероприятия

1. Выполнить ремонт ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №7.

2. Направить письмо ИП Батурову О.С. с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард 

при проведении аварийно-восстановительных работ на ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ 

№7 и выводе в ремонт ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №7.

3. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости 

оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и 

оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением 

грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. 

Салехард.

Краткое описание причин отключения

3



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10.11.2021 17-16

Действием релейной защиты «токовая 

отсечка» отключен ВВ яч.3.5 ПС 

«Дизельная» с неуспешным АПВ, без 

напряжения потребители фидера 6 кВ №7.

18-10 54

Согласно показаний очевидца, неустановленное транспортное средство «КАМАЗ», 

проезжая с поднятым кузовом под ВЛ 6 кВ, произвело касание проводов 6 кВ фидера 6 

кВ №7 отпайка к ТП №1 (временная) фаз «В» и «С», что повлекло межфазное короткое 

замыкание и срабатывание релейной защиты «максимальная токовая защита» и «токовая 

отсечка» ВВ яч.3.5 ПС «Дизельная».

Был составлен акт о причинах происшествия, повлекшего повреждение электросетевого 

имущества филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард №71 от 10.11.2021.

1 474

2 19.11.2021 15-00

Действием релейной защиты «токовая 

отсечка» с неуспешным АПВ отключен ВВ 

яч.6.5 ПС «Дизельная», без напряжения 

потребители фидера 6 кВ №8.

16-03 63

В следствии естественного процесса стека масла от концевой муфты к месту изгиба при 

нахождении маслонаполненного кабеля вертикальном положении угол подъёма более 

45%, произошло осушение концевой кабельной муфты со снижением изоляционных 

свойств, что привело к междуфазному короткому замыканию и термическому 

повреждению концевой кабельной муфты.

2 295

0 54 63 3 769,00

117

Выполнить замену кабеля с маслонаполненной бумажной изоляцией КЛ 6 

кВ  ТП №119 до КРН №127 на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в 

соответствии с принятым ранее техническим решением.

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за ноябрь 2021 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал 

Филиала с обстоятельствами аварии.

Противоаварийные мероприятия

11

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за ноябрь 

2021 г.

Краткое описание причин отключения

Количество аварийных отключений за ноябрь 2021 г.

отключения

Суммарный недоотпуск кВт*ч

1 115,85

Суммарное время по каждому объекту за ноябрь 2021 г. мин.

2

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01.12.2021 12-35

Действием релейной защиты «токовая 

отсечка» отключен ВВ яч.1.3 ТП №171, без 

напряжения потребители фидера 6 кВ №37: 

ТП №159, 19, 19а. 33, 96, 144.

13-28 53

Попадание постороннего предмета на неизолированные провода ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ 

№37 на участке от ТП №96 к ТП №144 повлекло межфазное короткое замыкание и 

срабатывание релейной защиты «токовая отсечка» на ВВ яч.1.3 ТП №171 и ВВ яч.№3 ТП 

№159.

1 112

2 01.12.2021 14-49
Появилась «земля в сети» на 2, 4 СШ 6 кВ 

РП 6 кВ Центральная.
16-08 79

В ходе производства земляных работ в охранной зоне КЛ фидера 6 кВ №5 в районе 

стройплощадки храмового комплекса произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ, 

повлекшее однофазное замыкание на землю и срабатывание защиты «Земля в сети» в 

электрически связанной с повреждённым элементом части энергосистемы. 

Вследствие возникших перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных коммутационными 

процессами и ёмкостной нессимметрией, произошло повреждение изоляции кабеля 6 кВ 

фидера №38, повлекшее однофазное замыкание на землю и срабатывание защиты «Земля 

в сети» в электрически связанной с повреждённым элементом части энергосистемы.

1 292

3 06.12.2021 17-38

Действием релейной защиты «токовая 

отсечка» отключен ВВ яч.3 РУ 6 кВ ТП 

№192, без напряжения потребители фидера 

6 кВ №14 (кроме ТП №192).

18-22 44

В ходе производства земляных работ в охранной зоне КЛ фидера 6 кВ №14 в районе 

дома 15 по ул. Патрикеева произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ, повлекшее 

межфазное замыкание и отключение ВВ яч.3 ТП №192 действием релейной защиты 

«токовая отсечка».

1 458

0 53 123 3 862

1 143,38 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №5.

2. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №38.

3. Предоставить в ПЭО дефектные ведомости по проведенным аварийно-

восстановительным работам, а также выводом в ремонт ЛЭП 6 кВ фидеров 

6 кВ №5, №38

4. Предоставить в юридический отдел расчет затрат на проведение аварийно-

восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидеров 6 кВ №5, №38 и вывода в 

ремонт ЛЭП 6 кВ.

5. Направить письмо ООО «Проектстройсервис» с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард 

при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидеров 6 

кВ №5, №38 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидеров 6 кВ №5, №38.

6. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости 

оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и 

оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением 

грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. 

Салехард.

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за декабрь 

2021 г., мин.

отключения

1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14.

2. Предоставить в ПЭО дефектные ведомости по проведенным аварийно-

восстановительным работам, а также выводом в ремонт ЛЭП 6 кВ фидера 6 

кВ №14

3. Предоставить в юридический отдел расчет затрат на проведение аварийно-

восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14 и вывода в ремонт 

ЛЭП 6 кВ.

4. Направить письмо ИП Джанелидзе Гиорги с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард 

при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидера 6 кВ 

№14 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14.

5. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости 

оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и 

оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением 

грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. 

Салехард.

Противоаварийные мероприятия

Количество аварийных отключений за декабрь 2021 г.

176

Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал 

Филиала с обстоятельствами аварии

3

11

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за декабрь 2021 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

Суммарное время по каждому объекту за декабрь 2021 г. мин.

Краткое описание причин отключения

Суммарный недоотпуск кВт*ч


