
 

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала 

АО «РСК Ямала» в г. Салехард за июнь 2022 года: 
 

№

№ 

п/п 

№ 

заявк

и 

Наименование объекта Наименование работ 

Дата 

ввода в 

ремонт 

Дата 

вывода из 

ремонта 

1 175 

ТП-27;0,4кВ 1СШ; Т-1. КЛ-

6кВ от ТП-27 до ПС "Д" 

КРУН-3 яч№5.2.  

 ТП-27;0,4кВ 1СШ; Т-1. 

КЛ-6кВ от ТП-27 до ПС 

"Д" КРУН-3 яч№5.2. 

ППР по графику. 

01.06.22г.    

09-00 

01.06.22г.           

17-04 

2 177 

ТП-27 РУ 6кВ 2 С.Ш., Т-2, 

КЛ 6кВ от ТП-27 яч.№7 до 

КРН-15 

ППР по графику 
01.06.22г. 

09-15     

01.06.22г. 

10-54     

3 178 
РП-3, ПС"Т" КРУН-3, 

КРУН-4 

Снять нагрузку с КЛ-

6кВ, РП-3 яч.1.8 КЛ-6кВ 

РП-3/1, КРУН-4 яч.№1.6 

КЛ-6кВ КРУН-4/1, 

КРУН-3 яч.№1.9 КЛ-6кВ 

КРУН-3/1 

03.06.22г. 

09-38  

03.06.22г. 

10-41  

4 179 
РП-3, ПС"Т" КРУН-3, 

КРУН-4 

Снять нагрузку с КЛ-

6кВ, РП-3 яч.2.6 КЛ-6кВ 

РП-3/2, КРУН-4 яч.№2.6 

КЛ-6кВ КРУН-4/2, 

КРУН-3 яч.№2.9 КЛ-6кВ 

КРУН-3/2 

03.06.22г. 

10-37  

03.06.22г. 

11-16  

5 180 ТП-705 РУ-6/0,4кВ  

Демонтаж щунтов, 

установка вводного АВ 

тр-ра 

03.06.22г. 

09-31  

03.06.22г. 

11-21  

6 181 
ТП-30 РУ 6/0,4кВ 1СШ, ТР-

р-р №1 
ППР по графику 06.06.22г. 06.06.22г. 

7 183 ТП-26 ВЛ 0,4кВ ф.6 

Подключение щита 

учета (в рамках 

выполнения ТУ №1999) 

06.06.22г. 

09-30 

06.06.22г.

10-10 

8 184 
ТП-27 РУ 0,4кВ яч.6 

(ф.10,11,12) 

Замена АВ 400А ф.10 по 

ж/д 

06.06.22г. 

14-37 

06.06.22г.

15-19 

9 185 ТП-703 РУ-0,4кВ 
Замена вводного АВ по 

ж/д 

07.06.22г. 

10-00 

07.06.22г. 

11-20 

10 182 

ТП-30 РУ-6/0,4кВ 2 с.ш., Т-

2, КЛ-6кВ участок от ТП-

192 до ТП-30 

ТО по графику 
07.06.22г. 

09-10 

07.06.22г. 

16-40 

11 188 ТП-201 ВЛИ-0,4кВ ф.4 
Подключение щита 

учета ул. Энтузиастов 64 

08.06.22г. 

15-10 

08.06.22г. 

16-07 

12 187 ТП-37 РУ-6/0,4кВ ТР-р ППР по графику 
09.06.22г. 

09-09 

09.06.22г. 

12-17 

13 189 ВЛ-6кВ ф№41 

Выравнивание шпилек 

изоляторов, 

восстановление 

крепления РДИМ опора 

№70 

09.06.22г. 

09-36 

09.06.22г. 

11-59 
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14 193 

ТП-

701,702,703,703(вр),704,705,

705(вр),706,707 

Перевод ПБВ 

трансформаторов для 

улучшения качества 

электрической энергии 

09.06.22г. 

15-00 

09.06.22г. 

16-39 

15 185 
 ТП-51а РУ-6кВ 

яч№1.2,1.5,2.2,2.4.  

Перезаводка КЛ-6кВ на 

яч.№1.5,фазировка КЛ-

6кВ 

яч.№1.5,1.2,2.2,2.4,фазир

овка Т-1 и Т-2. 

08.06.22г. 

09-50 
09.06.22г. 

16 192 

ТП-45 РУ6/0,4кВ, 

трансформатор, КЛ 6кВ 

участок от ТП-45 до ТП-58 

ТО по графику 
10.06.22г. 

09-00   

10.06.22г. 

12-00 

17 191 ВЛ 6кВ ф.№7 опора 1.1.  

Установка РЛНД (в 

рамках приказа по 

расследованию аварии) 

10.06.22г. 

09-38 

10.06.22г. 

14-50 

18 190 ТП-30 Т-2 Ремонт трансформатора 
07.06.22г. 

14-00 

10.06.22г. 

18-00 

19 194 

ТП-58 РУ 6/0,4кВ, Т-1, КЛ 

6кВ от ТП-127, ТП-51А до 

ТП-58 1 СШ 

ППР по графику 
14.06.22г.  

08-00 

14.06.22г.  

12-10 

20 195 ТП-51а РУ-6кВ;0,4кВ 2СШ 
Восстановление 

нормальной схемы 

14.06.22г. 

22-00 

14.06.22г. 

22-00 

21 196 

ТП-58 РУ-6/0,4кВ 2 с.ш., Т-

2, КЛ-6кВ от ТП-58 до ТП-

45, КРН-46 

ТО по графику 
15.06.22г. 

09-02 

15.06.22г. 

11-14 

22 197 
ВЛ-6кВ ф.14 участок от ТП-

6 до ТП-124  
Замена опоры №52.11 

15.06.22г. 

14-00 

15.06.22г. 

17-49 

23 198 КЛ 6кВ от ТП-97 до ТП-98  

Подготовка РМ для 

производства 

высоковольтных 

испытаний 

16.06.22г. 

02-00 

16.06.22г. 

02-08 

24 199 КЛ-6кВ от ТП-97 до ТП-98. 

 Производство 

высоковольтных 

испытаний.  

16.06.22г. 

10-35 

17.06.22г. 

17-16 

25 201 ТП-87 РУ-0,4кВ яч3 я4,6 
Отключение КЛ-0,4кВ 

ф5 для проведения АВР 

17.06.22г. 

09-31 

17.06.22г. 

09-47 

26 200 ТП-30 РУ-6/0,4кВ  Т-1 ТО по графику 
20.06.22г. 

09-13 

20.06.22г. 

12-15 

27 205 

ТП-73 РУ-6/0,4кВ 

1сш,трансформатор №1, 

КЛ-6кВ участок от ТП-73 

яч3 до КРН-145.  

ТО по графику. 
21.06.22г. 

09-15 

21.06.22г. 

12-28 

28 208 
КЛ-6кВ ф№50 участок от 

ТП-8 до РП-3. 
АВР 

21.06.22г. 

11-15 

21.06.22г. 

12-28 

29 206 

ТП-73 РУ 6/0,4кВ 2 СШ, 

трансформатор №2 КЛ 6кВ 

от КРН-146 до ТП-73  

ТО по графику 
22.06.22г.  

09-50 

22.06.22г.  

11-29 
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30 215 

ТП-171 РУ-6кВ яч№1.3 

Ф№37, РП-2 яч№2.2 ф№35, 

яч№1.8 Ф№25/2.  

Кратковременное 

отключение для 

подготовки рабочего 

места по заводке и 

подключению КЛ-6кВ 

РП "Центральная" 1СШ. 

23.06.22г. 

00-00 

23.06.22г. 

00-09 

31 208 ТП-82 РУ-6/0,4кВ, Тр-р ТО по графику 
23.06.22г. 

09-02 

23.06.22г. 

11-07 

32 208 ТП-72 ВЛ-0,4кВ ф.№16 

Замена КЛ-0,4кВ на 

ВЛИ-0,4кВ участок от 

ТП-72 до опоры №1, по 

ж/д 

23.06.22г. 

14-35 

23.06.22г. 

16-02 

33 147 КЛ-6кВ ПР"Ц"- РП-3 
Определение места 

повреждения КЛ 

11.03.20г. 

18-00 

23.06.22г. 

19-12 

34 216 РП"Ц" КРУН-1 1СШ -6кВ 

Заводка и подключение 

КЛ-6кВ РП"Ц"-РП-3 

яч.№1.7 

23.06.22г. 

09-27 

23.06.22г. 

19-12 

35 212 
ВЛ-6кВ ф.25/1 участок от 

РП-2 до ТП-73 

Ремонт ЛР6кВ в КРН-

145, испытание КЛ-6кВ 

от РП-2 до ТП-73 

24.06.22г. 

09-30 

24.06.22г. 

10-58 

36 211 ТП-95 РУ-6/0,4кВ  тр-р ТО по графику 
24.06.22г. 

11-05 

24.06.22г. 

11-57 

37 213 ТП-141 РУ-0,4кВ. 

 Перевод нагрузки с Т-1 

на Т-2 восстановление 

нормальной схемы. 

25.06.22г. 

00-16 

25.06.22г. 

00-19 

38 217 

ТП-171 РУ-6кВ яч№1.3 

Ф№37, РП-2 яч№2.2 ф№35, 

яч№1.8 Ф№25/2.  

Восстановление 

нормальной схемы 

24.06.22г. 

00-00 

24.06.22г.  

00-10 

39 214 ТП-141 РУ-0,4кВ. 

 Перевод нагрузки с Т-1 

на Т-2 восстановление 

нормальной схемы. 

25.06.22г. 

00-01 

25.06.22г. 

00-07 

40 219 ТП-60 ВЛ-0,4кВ ф.№24 
Подключение ЩУ 

Республики, 123 

27.06.22г. 

11-05 

27.06.22г. 

11-56 

41 218 
ТП-100 РУ-6/0,4кВ 1 с.ш., 

КЛ-6кВ от ТП-100 до ТП-98 
ТО по графику 

27.06.22г. 

09-22 

27.06.22г. 

17-23 

42 227 ТП-56 ВЛ-0,4кВ ф.8 
Вынос опор ВЛИ-0,4кВ 

из зоны застройки 

28.06.22г. 

14-20 

28.06.22г. 

15-58 

43 234 ТП-24 РУ-0,4кВ ф.16  

переопресовка 

наконечника в ВРУ 

Кооперативная 13а 

28.06.22г.  

17-29 

28.06.22г. 

17-53 

44 220 

ТП-100 РУ-6/0,4кВ 2с.ш., Т-

2 КЛ-6кВ к ТП-46, ВЛ-6кВ к 

ТП-67 

ТО по графику 
28.06.22г. 

15-20 

28.06.22г. 

18-21 

45 203 ВЛ-35кВ "Турбинная-2" Снять нагрузку 
22.06.22г. 

08-42 

29.06.22г. 

00-41 

46 204 ВЛ-35кВ "Дизельная-2" Снять нагрузку 
22.06.22г. 

08-40 

29.06.22г. 

01-05 
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47 223 ТП-100 РУ-6/0,4кВ 

Перевод нагрузки, 

восстановление 

нормальной схемы 

29.06.22г. 

00-00 

29.06.22г. 

00-04 

48 228 ВЛ-6кВ ф.№1 Подключение ТП-180 
29.06.22г. 

01-07 

29.06.22г. 

02-02 

49 229 

ТП-115 РУ-6/0,4кВ 1сш, Т-

1. КЛ-6кВ к ТП-115А, КЛ-

6кВ к ЛР-210. 

ТО по графику 
29.06.22г. 

09-03 

29.06.22г. 

16-52 

50 243 КЛ 6кВ от РП-3 до РП "Ц" 
Высоковольтные 

испытания 

30.06.22г.  

10-00 

30.06.22г. 

10-48 

51 226 ВЛ 6кВ ф. 12/2.  

Подключение, фазировка 

КЛ 6кВ от ЛР до КРН-

125 

30.06.22г.  

09-30 

30.06.22г.  

11-47 

52 176 
КЛ 6кВ ф. 12/2 участок от 

КРН-125 до ЛР-79 
АВР 

30.06.22г.  

08-45 

30.06.22г.  

11-47 

53 230 

ТП-115 РУ 6/0,4кВ 2СШ, Т-

2, КЛ 6кВ к ТП-115А, КЛ 

6кВ к КРН-89 

ТО по графику 
30.06.22г.  

09-05 

30.06.22г.  

17-11 

54 174 ТП-РП-2, ТП-3-206 

Замена светильников, 

ламп. Ремонт уличного 

освещения 

01.06.22г. 30.06.22г. 

 


